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CAMARA MUNICIPAL
DIVISAO DE OBRAS, SERVICOS E ORDENAMENTO DO TERRITORIO Teria de Fermir Plgaliiies

EDITAL

QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
2.° TRIMESTRE DE 2019

------ Eng. Anténio Manuel de Sousa Ribeiro Graga, Vice-Presidente da Camara Municipal de

Sabrosa, torna publico que:
------ Em cumprimento do estabelecido no Artigo 17.° do Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de
agosto, alterado pelo Decreto - Lei 152/2017 de 7 de dezembro, estio disponiveis, nestes
Servigos, os resultados obtidos nas analises de demonstra¢io de conformidade com as normas de
qualidade da 4gua, relativas ao 2.° trimestre de 2019. O plano de amostragem e analises operado
pelo Municipio de Sabrosa, é estabelecido anualmente, através do Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) e inclui 96 pontos de colheita, distribuidos na rede de abastecimento.-
------ O numero reduzido de incumprimentos que foram detetados e prontamente corrigidos,
resultaram de situagBes pontuais, sem continuidade e que a repeticdo das amostragens e analises,

sempre realizadas nestas circunsténcias, viriam a demonstrar pela inexisténcia de qualquer

problema com significado para a satide publica.
------ Todas as determinagdes foram e sdo realizadas no escrupuloso cumprimento das disposigGes
legais constantes do Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto - Lei

152/2017 de 7 de dezembro, nomeadamente no que se refere a parimetros, frequéncia de

amostragem e anélises e métodos analiticos.
------ Os resultados obtidos neste trimestre, demonstram que a 4gua distribuida pelo Municipio de
Sabrosa, estd em conformidade com as normas da qualidade estabelecidas no referido Decreto-
Lei.
------ Para constar se lavrou o presente Edital (ao qual estfio anexadas dezassete folhas), que vai

ser afixado no étrio do edificio da Camara Municipal de Sabrosa e que também se encontra

disponivel na Internet no sitio do Municipio. www.cm-sabrosa.pt .
Sabrosa, 22 de julho de 2019

O Vice - Presidente da Camara
A-Lnlﬁ‘ '»Jx!l l,t__.4, ga_,_,d;:)
Eng. Anténio Manuel de Sousa Ribeiro Graca,

Fatima Vilar
P4g. 1de 1
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MUNICIPIO DE SABROSA
|Em cumprimento do estabelecido no Artigo 17° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei 152/2017 de 7
de dezembro, o Municipio de Sabrosa informa os consumidores do Concelho os resultados obtidos nas analises de demonstracéo
de conformidade com as normas de qualidade da 4gua, relativamente ao 2.° trimestre de 2019. O plano de amostragem e andlise|
operado pelo MS, no Concelho de Sabrosa, & estabelecido anualmente e inclui 15 Zonas de Abastecimento distribuidos na reds de ""K
1abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinagbes sdo realizadas no total cumprimento dasf<
disposiges legais constantes do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei 152/2017 de 7 de dezembro,
nomeadamente no que se refere a pardmetros, frequéncia de amostragem e analises, e métodos analiticos.
Sistema de Abastecimento da - Alta (ZA44) - EMAR - Fragas
N° de andlises Valor das andlises
anuais previstas
Parametros no PCQA % dcla andlises Méximo Minimo % de anélises
realizadas no que cumprem Valor
R1 R2 ! trimestre a legislaga Paramétrico
6 2 1 100%
Pardmetros microblol6gicos
|Escherichia coli (E. coli) 0 0 100% 0
Bactérias cofiformes 0 0 0
Desinfatante residual 0,2 <0,1
Aluminio 95 200
Aménio ) <0,02 0,5
Nimero de colénias a 22 °C 0 s/ alt. Anormal
Niimero de coldnias a 37 °C 0 s/ alt. Anormal
Condutividade 86 2500,0
Clostridium perfringens 0 0,000
Cor <2,0 20,0
pH 7.3 6,59
Fermo <50 200
Manganés <15 - 50
Nitratos 50,0
Nitritos <0,02 0,5
Oxidabilidade <10 5
Cheiro 2 25°C <1 3
Sabor a 25°C <1 3
Turvagio <0,50 40
Antimanio 5
Arsenio 10
Benzeno 1
3 Benzo(a)pireno <0,005
?, Boro 1
& Bromatos 10
£ Cédmic 5,0
g Célcio 10 100%
= Chumbo <2 10
= cloritos <0,010 50
Cloratos <0,010
Cobre 0,007 2
Crémio <2 50
1,2 — dicloroetano 3
Dureza total 25
Enterococos 0 0
Fluoretos 15
Magnésio <1,0
Mercirio 1,00
Niquel <5 20
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicas (HAP) <0,010 0,1
Benzo(b)fiuoranteno <{,010
Benzo(k)fluoranteno <0,010
Benzo(ghi) perileno <0,010 0,01
lindeno(1,2,3-cd)pireno <0,010
Selénio 0
Cloretos
Tetracloroeteno
Triclorosteno
Trihalometanos 44 100
Tricloroetano e tetracloroetano 10
Cloroférmio 40
Bromoférmio <0,5
Dibromoclorometanc 0,67
Bromodiclorometano 3,7
S6dio 200
Sulfatos 250
Pesticidas individuais 0,1
Atrazina 0,1
Desetilatrazina 0,1
Desstilterbutilazi 0,1
Tebuconazole 0,1
Pesticidas total 05
Diurdo 0,1
Linurdo 0,1
Terbutilazina 0,1
Alfa Total
Beta Total
Dose Indicativa
Rad&o
Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a dgua distribuida no Sistema de Abastecimento, est4 em conformidade com
as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/07 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei 152/2017 de 7 de
dezembro.
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MUNICIPIO DE SABROSA
Em cumprimento do estabelecido no Artigo 17° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei 152/2017 de
7 de dezembro, o Municipio de Sabrosa informa os consumidores do Concelho os resultados obtidos nas andlises deL
demonstragéo de conformidade com as normas de qualidade da agua, relativamente ao 2.° trimestre de 2019. O plano de
amostragem e andlise operado pelo MS, no Concelho de Sabrosa, é estabelecido anualmente e inclui 16 Zonas de Abastecimento
distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinagbes sdo realizadas no
total cumprimento das disposicbes legais constantes do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei
152/2017 de 7 de dezembro, nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e analises, e método
|analiticos.
Sistema de Abastecimento de Ordonho 1 (ZA22)
N° de anélises Valor das analises
anuais previstas no
Parametros PCQA % de analises Méximo Minimo % de anélises
realizadas no que cumprem Valor
R1 Re ! trimestre alegislacédo | Paramétrico
6 2 1 100%
Pardmetros microbiol6gicos
Escherichia coli (E. coli) = 0 100% 0
Bactérias coliformes =i 0 0
Desinfetante residual =0,9 0,1
Aluminio =49 200
Amonio <0,02 0,5
Numero de colonias a 22 °C =] s/ alt. Anormal
Numero de colonias a 37 °C = s/ alt. Anormal
Condutividade =102 2500,0
Clostridium perfringens = 0,000
Cor <2 20,0
pH =7,8 6,5-9
Ferro <50 200
Manganés <15 - 50
Nitratos <10 50,0
Nitritos <0,02 0,5
Oxidabilidade =18 5
Cheiro a 25°C <1 3
Sabor a 25°C <1 3
Turvagao <0,6 4,0
Cloritos <0,01 5
Cloratos <0,01 10
Antiménio <3,5 1
Arsénio <3
Benzeno <0,3 1
Benzo(a)pireno <0,005 10
Boro <0,3 5,0
Bromatos <5
Cadmio <1 10
Calicio =10 50
Chumbo =
Cianetos <15 2
Cobre =0,009 50
Cromio <2 3
1,2 - dicloroetano <0,3
Dureza total =25 0
Enterococos = 15
Fluoretos =0,1
Magnésio <1 1,00
Mercurio <0,2 20
Niguel <5 0,1
Benzo(b)fluoranteno <0,01
Benzo(k)fluoranteno <0,01
Benzo(ghi) perileno <0,01 0,01
Indeno(1,2,3-cd)pireno <0,01
Selénio <2 10
Cloretos =11
Tetracloroeteno <0,5
I ricloroeteno <0,5
Cloroformio = 100
Bromoformio <0,5 10
Dibromoclorometano <0,5
Bromodiclorometano =23
sodio =
Sulfatos <10
Alfa total <0,01 200
Beta total =0,03 250
Dose indicativa <0,1 0,1
Radao <10 0,1
Clorpirifos <0,05 0.1
Desetilterbutilazina <0,05 0,1
Diurao <0,05 100% 0,1
MCPA <0,025 0,5
Metalaxil <0,05 0,1
Terbutilazina <0,05 0,1
Imidaclopride <0,05 0,1

Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a agua distribuida no Sistema de Abastecimento, estd em conformidade

com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/07 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto - Lei 152/2017 de 7 de

dezembro.
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MUNICIPIO DE SABROSA
Em cumprimento do estabelecido no Artigo 17° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei 152/2017 de
7 de dezembro, o Municipio de Sabrosa informa os consumidores do Concelho os resultados obtidos nas andlises de demonstragéo
de conformidade com as normas de qualidade da 4gua, relativamente ao 2.° trimestre de 2019. O plano de amostragem e analise.
operado pelo MS, no Concelho de Sabrosa, é estabelecido anualmente e inclui 15 Zonas de Abastecimento distribuidos na rede de
abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinages sdo realizadas no total cumprimento das|
disposigbes legais constantes do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei 152/2017 de 7 de dezembro,
nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e andlises, e métodos analiticos.
Sistema de Abastecimento de Paradela de Guides (ZA26)
N° de anélises Valor das anilises
anuals previstas no
Parametros PCQA % de andlises Méximo Minimo % de andlises
realizadas no que cumprem Valor

R1 R2 ! trimestre a legislaca Paramétrico

6 2 1 100%
Escherichia coli (E. coli) 0 0 100% 0
Bactérias coliformes 0 0 0
Desinfetante residual >1,5 1.2
Aluminio <30 200
Amonio <0,02 0.5
Namero de colénias a 22 °C 2 s/ alt. Anormal
Namero de colonias a 37 °C 11 s/ alt. Anormal
Condutividade 152 2500,0
Clostridium perfringens 0 0,000
Cor <2,0 20,0
pH 7.1 6,5-9
Ferro <50 200
Manganés <15 50
Nitratos <10 50,0
Nitritos <0,02 - 0,5
Oxidabilidade <1,0 5
Cheiro a 25°C <1 3
Sabor & 25°C <1 3
Turvacao <0,50 4,0
Antimonio <3,5 5
Arsenio 4 10
Benzeno <0,3 1
Benzo(a)pireno <0,005
Boro <0,3 1
Bromatos <5,0 10
Cadmio <1 5,0
Célcio 8
Chumbo <2 10
Cianetos <15 50
cloritos <0,010
cloretos 10
Cobre 0,01 2
Crémio <2 50
1,2 — dicloroetano <0,3 3
Dureza total 47
Enterococos 0 0
Fluoretos <0,1 1.5
Magnésio 6,5
Mercurio <0,20 1,00
clorpirifos <0,0500
Niguel <5 20
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP) <0,010 0,1
Benzo(b)flucranteno <0,010
Benzo(k)fluoranteno <0,010
Benzo(ghi) perileno <0,010 0,01
Indeno(1,2,3-cd)pireno <0,010
Selénio <2 10
Cloretos 14
Tetracloroeteno <0,5
Tricloroeteno <0,5
Trihalometanos 8,8 100
Tricloroetano e tetracloroetano <0,5 10
Cloroférmio 1,6
Bromofémio 16
Dibromoclorometano 3,6
|Bromodiclorometano z
Sédio 10 200
Sulfatos 14 250
Pesticidas individuais 0,1
Atrazina 0,1
Desetilatrazina 0,1
Deselilterbutilazina <0,050 0,1
Tebuconazole 0,1
Pesticidas total <0,05 0,5
metalaxit <0,050
Divrdo <0,050 0,1
cloratos <0,010 0,1
imidaclopride <0,050
Terbutilazina <0,050 0,1
Alfa Total 0,03
[Beta Total 0,055
Dose Indicativa <0,10
MCPA <0,025
Radao <10,0
Os resuitados analiticos apresentados evidenciam que a 4gua distribuida no Sistema de Abastecimento, estd em conformidade com
as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/07 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei 152/2017 de 7 de
dezembro.
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MUNICIPIO DE SABROSA

Sistema de Abastecimento de Sobrados (ZA29)

Em cumprimento do estabelecido no Artigo 17° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei 152/2017 de
7 de dezembro, o Municipio de Sabrosa informa os consumidores do Concelho os resultados obtidos nas analises de
demonstracio de conformidade com as normas de qualidade da agua, relativamente ao 2.° trimestre de 2019. O plano de
amostragem e analise operado pelo MS, no Concelho de Sabrosa, & estabelecido anualmente e inclui 16 Zonas de Abastecimento
distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinagbes sdo realizadas no
total cumprimento das disposigbes legais constantes do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei
152/2017 de 7 de dezembro, nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e andlises, e métodos

N° de anélises

Valor das anélises

anuais previstas no . . " .
Parametros PCQA % dt_e analises Maximo Minimo % de anélises
realizadas no que cumprem Valor
R1 R2 ! trimestre a legislagio Paramétrico
6 2 1 100%
Pardmetros microbiolégicos
Escherichia coli (E. coli) = 0 100% 0
Bactérias coliformes = 0 0
Desinfetante residual =0,1 <0,1
Aluminio <30 200
Amonio <0,02 0,5
Numero de colonias a 22 °C = s/ alt. Anormal
Numero de colénias a 37 °C =| s/ ait. Anormal
Condutividade =122 2500,0
Clostridium perfringens = 0,000
Cor <2 20,0
pH =6,9 6,5-9
Ferro <50 200
Manganés <15 50
Nitratos <10 50,0
Nitritos <0,02 0,5
Oxidabilidade = 5
Cheiro a 25°C <1 3
Sabor a 25°C <1 3
Turvagao <0,5 4,0
Cloritos <0,01 5
Cloratos <0,01 10
Antimoénio <3,5 1
Arsénio <3
Benzeno <0,3 1
Benzo(a)pireno <0,005 10
Boro <0,3 50
Bromatos <5
Cadmio <1 10
Calcio = 50
Chumbo <2
Cianetos <15 2
Cobre =0,012 50
Cromio <2 3
1,2 — dicloroetano <0,3
Dureza total =32 0
Enterococos = 15
Fluoretos =0,1
Magnésio =3,5 1,00
Mercurio <0,2 20
Niguel <5 0,1
Benzo(b)fluoranteno <0,01
Benzo(k)fluoranteno <0,01
Benzo(ghi) perileno <0,01 0,01
Indeno(1,2,3-cd)pireno <0,01
Selénio <2 10
Cloretos <10
Tetracloroeteno <0,5
Iricloroeteno <0,5
Clorotormio <04 100
Bromotormio <0,5 10
Dibromoclorometano <0,5
Bromodiciorometano <0,5
Sodio =
Sultatos =15
Alfa total =0,012 200
Beta total =0,051 250
Dose indicativa <0,1 0,1
Radao <10 0,1
Clorpirifos <0,05 0,1
Desetilterbutilazina <0,05
Diurao <0,05 0,1
MCPA <0,0 0,1
Metalaxil <[], 0,5

Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a agua distribuida no Sistema de Abastecimento, estd em conformidade
com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/07 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei 152/2017 de 7 de

dezembro.
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MUNICIPIO DE SABROSA

Sistema de Abastecimento de Provesende (ZA31)

qu cumprimento do estabelecido no Artigo 17° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei 152/2017 de 7.
de dezembro, o Municipio de Sabrosa informa os consumidores do Concelho os resultados obtidos nas andlises de demonstragéo
de conformidade com as normas de qualidade da &gua, relativamente ao 2.° trimestre de 2019. O plano de amostragem e anélise
1operado pelo MS, no Concelho de Sabrosa, é estabelecido anualmente e inclui 15 Zonas de Abastecimento distribuidos na rede de
abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinagdes sdo realizadas no total cumprimento das|
disposigbes legais constantes do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei 152/2017 de 7 de dezembro;
|{nomeadamente no que se refere a pardmetros, frequéncia de amostragem e andlises, e métodos analiticos.

N° de anélises

Valor das anélises

anuais previstas
Parametros no PCQA % dc_e andlises Méximo Minimo % de andlises
realizadas no que cumprem Valor
R1 R2 ! trimestre a legislagdo | Paramétrico
3 2 1 100%

Escherichia coli (E. coli) = 100% 0
Bactérias coliformes =| 0
Desinfetante residual =0,3
Aluminio <30 200
Aménio = 0,5
Numero de colonias a 22 °C = s/ alt. Anormal
Numero de colonias a 37 °C E s/ alt. Anormal
Condutividade =122 2500,0
Clostridium perfringens = 0,000
Cor <2 20,0
pH =6,8 6,5-9
Ferro <50 200
Manganés <15 50
Nitratos <10 50,0
Nitritos <0,02 0,5
Oxidabilidade <1 5
Cheiro a 25°C <1 3
Sabor a 26°C <1 3
Turvagéo <0,5 4,0
Cloritos <0,01 5
Cloratos <0,01 10
Antimoénio <35 1
Arsenio <3
Benzeno <0,3 1
Benzo(a)pireno <0,005 10
Boro <0,3 5,0
Bromatos <5
Cadmio <1 10
Calcio =] 50
Chumbo <2
Cianetos <15 2
Cobre =0,013 50
Cromio <2 3
1,2 —~ dicloroetano <0,3
Dureza total =33 0
Enterococos = 1,5
Fluoretos =0,1
Magnésio =3,1 1,00
Merctrio =0,2 20
Niquel <5 0,1
Benzo(b)fluoranteno <0,01
Benzo(k)fluoranteno =
Benzo(ghi) perileno <0,01 0,01
Indeno(1,2,3-cd)pireno <0,01
Selénio <2 10
Cloretos <10
Tetracloroeteno <0,5
Tricloroeteno <0,5
Cloroformio =1 100
Bromoférmio <0,5 10
Libromociorometano <0,9
Bromodiclorometano <0,5
sodio =B
Sulfatos =32
Alra total <0,01 200
Beta totai =0,049 250
Dose indicativa <0,1 0,1
Radao <10 0,1
Clorpirifos <0,05 0,1
Desetiiterbutiiazina <0,05 [X]
Liurao <0,05 0,1
MCPA <0,025 0,5
Metalaxil <0,05 0,1
Terbutilazina <0,05 0,1
Imidaclopride <0,05 0,1

Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a agua distribuida no Sistema de Abastecimento, esta em conformidade com

as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/07 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto - Lei 152/2017 de 7 de

dezembro.
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MUNICIPIO DE SABROSA

Sistema de Abastecimento de S. Cristovio/Carrasco (ZA32)

|Em cumprimento do estabelecido no Artigo 17° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei 152/2017 de 7
de dezembro, o Municipio de Sabrosa informa os consumidores do Concelho os resultados obtidos nas analises de demonstragéo
de conformidade com as normas de qualidade da 4gua, relativamente ao 2.° trimestre de 2019. O plano de amostragem e anélise
operado pelo MS, no Concelho de Sabrosa, é estabelecido anualmente e inclui 15 Zonas de Abastecimento distribuidos na rede de
abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinacdes s&o realizadas no total cumprimento das
disposicbes legais constantes do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei 152/2017 de 7 de dezemb

nomeadamente no que se refere a parédmetros, frequéncia de amostragem e analises, e métodos analiticos.

N° de andlises Valor das anélises
anuais previstas ) o .
Parametros no PCQA Y d? andlises Méximo Minimo % de andlises
realizadas no que cumprem Valor

R1 R2 ! trimestre a legislagdo | Paramétrico

6 2 1 100%
Pardmetros microbiolégicos
Escherichia coli (E. coli) = 100% 0
Bactérias coliformes *30 0
Desinfetante residual =0,1
Aluminio = 200
Amonio <0,02 0,5
Namero de colénias a 22 °C =20 s/ alt. Anormal
Nimero de colénias a 37 °C = s/ alt. Anormal
Condutividade =97 2500,0
Clostridium perfringens = 0,000
Cor =2,4 20,0
pH = 6,5-9
Femo <50 200
Manganés <15 50
Nitratos <10 50,0
Nitritos <0,02 - 0,5
Oxidabilidade <1 5
Cheiro a 25°C <1 3
Sabor a 25°C <1 3
Turvago =11 4,0
Cloritos <0,01 5
Cloratos <0,01 10
Antimonio <3,5 1
Arsénio =
Benzeno <0,3 1
Benzo(a)pireno <0,006 10
Boro <0,3 5,0
Bromatos <5
Cédmio <1 10
Célcio = 50
Chumbo <2
Cianetos <15 2
Cobre =0,002 50
Cromio <2 3
1,2 — dicloroetano <0,3
Dureza total =24 0
Enterococos = 1,5
Fluoretos =0,1
Magnésio =2,8 1,00
Mercirio <0,2 20
Niquel <5 0,1
Benzo(b)fluoranteno =
Benzo(k)fluoranteno <0,01
Benzo{ghi) perilenc <0,01 0,01
Indeno(1,2,3-cd)pirenc <0,01
Selénio <2 10
Cloretos <10
Tetracloroeteno <0,5
Tricloroeteno <0,5
Cioraférmio =0,92 100
Bromoférmio <0,5 10
Dibromoclorometano <0,5
Bromodiclorometano <0,5
Sédio e
Sulfatos =32
Alfa total <0,019 200
Beta total <0,02 250
Dose indicativa <0,1 0,1
Raddo <10 0,1
Clorpirifos <0,05 0,1
Desetilterbutilazina <0, 0,1
Diurdo <0,05 0,1
MCPA <0,025 0,5
Metalaxil <0,05 0,1
Terbutilazina <0,05 0,1
Imidaclopride <0,05 0,1
Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a &gua distribuida no Sistema de Abastecimento, ndo esta em conformidade
com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/07 de 27 de agosto, alterado pelo D.L. n.° 152/17, de 07 de
dezembro. Bactérias coliformes - anélise de verificago realizada em 04/06/2019, em que o resultado respeita o valor paramétrico do
ID. L. 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo D.L. 152/2017, de 07 de dezembro.
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MUNICIPIO DE SABROSA
Em cumprimento do estabelecido no Artigo 17° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei 152/2017 de 7
de dezembro, o Municipio de Sabrosa informa os consumidores do Concelho os resultados obtidos nas andlises de demonstragéo
de conformidade com as normas de qualidade da dgua, relativamente ao 2.° trimestre de 2019. O plano de amostragem e andlise
operado pelo MS, no Concetho de Sabrosa, é estabelecido anualmente e inclui 15 Zonas de Abastecimento distribuidos na rede de
abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinagdes sdo realizadas no total cumprimento das ©
disposicbes legais constantes do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei 152/2017 de 7 de dezembrp,|
nomeadamente no que se refere a pardmetros, frequéncia de amostragem e andlises, e métodos analiticos.
Sistema de Abastecimento de Vilarinho S. Romao (ZA42)
N° de anslises Valor das anélises
anuais previstas no _ . ]
Parametros PCQA % d? N Maximo Minimo “ade andlisss
realizadas no que cumprem Valor
R1 R2 ! trimestre a legislagdo | Paramétrico
6 2 1 100%
Pardmetros microbiolégicos
Escherichia coli (E. coli) = 100% 0
Bactérias coliformes = 0
Desinfetante residual =0,9
Aluminio <30 200
Amodnio <0,02 0,5
Nimero de colénias a 22 °C = s/ alt. Anormal
NGOmero de col6nias a 37 °C = s/ alt. Anormal
Condutividade =142 2500,0
Clostridium perfringens = 0,000
Cor <2 20,0
pH =6,8 6,5-9
Ferro <50 200
Manganés <15 50
Nitratos =12 50,0
Nitritos <0,02 0.5
Oxidabiiidade <1 - 5
Cheiro a 25°C <1 3
Sabor a 25°C <1 3
Turvagéo <05 4,0
Cloritos <0,01 5
Cloratos <0,01 10
@ Antimdnio <3,5 1
£ Arsénio =
& Benzeno <0,3 1
E Benzo(a)pireno <0,005 10
Boro <0,3 5,0
Bromatos <5
Cadmio <1 10
Calcio = 50
Chumbo <2
Cianetos <15 2
Cobre =0,006 50
Crémio <2 3
1,2 - dicloroetano <0,3
Dureza total =41 0
Enterococos = 1.5
Fluoretos =0,1
Magnésio =46 1,00
Mercirio <0,2 20
Niquel <5 0,1
rBenzo(b)fluoranteno <0,01
Benzo(k)fluoranteno <0,01
Benzo(ghi) perileno <0,01 0,01
Indeno(1,2,3-cd)pireno <0,01
Selénio <2 10
Cloretos <10
Tetracloroeteno <(1,5
Tricloroeteno <0,5
Cloroférmio =(,83 100
Bromofdrmio <0,5 10
Dibromoclorometano <0,5
Bromodiciorometano <0,5
Sédio =10
Sulfatos =18
Alfa total <0,01 200
Beta total <002 250
Dose indicativa <0,1 0,1
Radéo <10 0,1
Clorpirifos <0,05 0,1
Desetilterbutilazina <0,05 0,1
Diurdo <0,05 0,1
MCPA <0,025 0.5
Metalaxil <0,05 0,1
Terbutilazina <0,05 0,1
imidaclopride <0,05 100% 0,1
Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a &gua distribuida no Sistema de Abastecimento, estd em conformidade com
as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/07 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei 152/2017 de 7 de
dezembro.




MUNICIPIO DE SABROSA

Em cumprimento do estabelecido no Artigo 17° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei 152/2017 de
7 de dezembr, o Municipio de Sabrosa informa os consumidores do Concelho os resultados obtidos nas analises de demonstragio
de conformidade com as normas de qualidade da agua, relativamente ao 2.° trimestre de 2019. O plano de amostragem e andlise
operado pelo MS, no Concelho de Sabrosa, & estabelecido anualmente e inclui 15 Zonas de Abastecimento distribuidos na rede;

de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinagdes so realizadas no total cumprimento das pat-
disposigSes legais constantes do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei 152/2017 de 7 de dezembro,
nomeadamente no que se refere a pardmetros, frequéncia de amostragem e andlises, e métodos analiticos. /
Sistema de Abastecimento da ATMAD - Alta (ZA43) - Café Barros - Covas do Douro i
N° de anélises Valor das anélises
anuais previstas no
Parametros PCQA % de andlises Méiximo Minimo % de andlises
realizadas no que cumprem Valor
R1 R2 ! trimestre a legislagao Paramétrico
[ 2 1 100%
Escherichia coli (E. coli) 0 0
Bactérias coliformes 0 0
Desinfetante residual 0,1
Aluminio <30 200
Amonio 0,5
Nimero de colénias a 22 °C 0 s/ alt. Anormal
Numero de coldnias a 37 °C 0 s/ alt. Anormal
Condutividade 87 2500,0
Clostridium perfringens 0 0,000
Cor <2 20,0
pH 7.3 6,5-9
Ferro <50 200
Manganés <15 - 50
Nitratos 50,0
Nitritos 0,5
Oxidabiiidade 5
Cheiro a 25°C <1 3
Sabora 25°C <1 3
Turvacao <0,50 4,0
Antimonio 5
Arsénio 10
Benzeno 1
© Benzo(a)pireno
P Boro 1
f,‘f, Bromatos 10
< Cadmio 50
= Calcio
Chumbo 10
& Cianetos 50
= Cloretos
Cabre 2
Crémio 50
1,2 = dicloroetano 3
Dureza total
Enterocacos 0 0
Fluoretos 1,5
Magnésio
Mercdrio 1,00
Niquel 20
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (HAP) 0,1
Benzo(b)fluoranteno
Benzo(k)fluoranteno
[Benzo(ghi) perileno 0,01
Indeno(1.2,3-cd)pireno
Selénio 10
Cioretos
Tetracloroeteno
Tricloroeteno
Trihalometanos 100
Tricloroetano e tetracloroetano 10
Cloroférmio
Bromoférmio
Dibromoclorometano
Bromaodiclorometano
Sédio 200
Sulfatos 250
Pesticidas individuais 0.1
Atrazina 0,1
Desetilatrazina 0,1
Desetilterbutilazina 0,1
Tebuconazole 0,1
Pesticidas total 0,5
Diurdo 0,1
Linurdo 0,1
Terbutilazina 0,1
Alfa Total
Beta Total
Dose Indicativa
Rad3o
Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a agua distribuida no Sistema de Abastecimento, esta em conformidade
com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/07 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei 152/2017 de 7 de
dezembro.
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Sistema de Abastecimento de Gouvdes do Douro 2 (ZA6)

|Em cumprimento do estabelecido no Artigo 17° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei 152/2017 de 7
de dezembro, o Municipio de Sabrosa informa os consumidores do Concelho os resultados obtidos nas andlises de demonstragéo
de conformidade com as normas de qualidade da agua, relativamente ao 2.° trimestre de 2019. O plano de amostragem ¢ andlise
operado pelo MS, no Concelho de Sabrosa, é estabelecido anualmente e inclui 15 Zonas de Abastecimento distribuidos na rede de
abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinacdes s3o realizadas no total cumprimento das
disposigbes legais constantes do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei 152/2017 de 7 de dezemb
nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e analises, e métodos analiticos.

N° de anélises

Valor das andlises

anuais previstas no
Parametros PCQA % de andlises Méximo Minimo % de anélises
realizadas no que cumprem Valor
R1 R2 | trimestre a legislagao Paramétrico
6 2 1 100%
Parametros microbiol6gicos
Escherchia coll (E. coli) = 100% 0
Baclenas coliformes = 0
Uesiniefanie residual =
Aluminio =34 200
Amonio <0,02 0,5
Numero de colonias a 22 "C = s/ alt. Anormal
Numero de colonias a 37 °C = s/ alt. Anormal
Condulividade =112 2500,0
Clostndium perinngens = 0,000
cor <Z 20,0
H =72 6,5-9
Ferro <350 200
Manganés <15 50
itratos <10 50,0
1ritos <0,02 0,5
Oxidabilidade <1 5
elro a <1 3
Sabor a 25°C <7 3
Turvagao =0,95 4,0
Cloritos <0,01 5
Cloratos <0,07 10
Antimonio <3,9 1
Arsénio =
Benzeno <(,3 1
Benzo(a)pireno <U,000 10
Boro <0,3 5,0
Bromaios <3
Cadmio <7 10
Calcio =b 50
Chumbo <2
Cranelos <15 2
Cobre <0,025 50
cromio <Z 3
1,2 — dicloroefano <0,3
Dureza folal =29 0
Enterococos = 1,5
Fluorelos =0,1
Magnesio =3,3 1,00
ercurio <0,2 20
Niquel <2 0,1
BenL_rEB"[zo uoran}eno <007
Benzo(k fluoranieno <(0,01
'Benzo(ghi) pernieno <0,07T 0.01
Indeno(1,Z,3-cd jpireno <0,07
oelenio <Z 10
Cloretos <10
I etracloroeleno <05
I'ncloroeieno <0,5
Cloroformio =1,3 100
Bromoiormio <U,5 10
Dibromociorometano =0,65
'Bromodicloromelano =063
S0dI0 =8
[Sulfaios =13
Alia tolal <0,07 200
bBela total <U,UZ 250
Uose indicallva <0,1 0,1
Radao <10 0,1
Llorpinios <(,05 0,1
eselliterbulilazina <0,05 0,1
Liurao <U,05 0,1
MCPA <0,025 0,5
Vietaraxil <005 0,1
Terbulilazina <005 0,1
Imidaclopride <0,05 0,1

dezembro.

Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a 4gua distribuida no Sistema de Abastecimento, estd em conformidade com

as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/07 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto - Lei 152/2017 de 7 de
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MUNICIPIO DE SABROSA
Em cumprimento do estabelacido no Artigo 17° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lel 152/2017 de
7 de dezembro, o Municipio de Sabrosa informa os consumidores do Concelho os resultados obtidos nas andlises de
demonstragéio de conformidade com as normas de qualidade da &gua, relativamente ao 2.° trimestre de 2019. O plano de
|amostragem e analise operado pelo MS, no Concelho de Sabrosa, é estabelecido anualmente e inclui 15 Zonas de Abastecimento
distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinagdes sdo realizadas no
total cumprimento das disposigdes legais constantes do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - L
152/2017 de 7 de dezembro, nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e andlises, e mé
analiticos.

Sistema de Abastecimento de Souto Maior 1 (ZA17)
N° de anélises Valor das andlises
anuais previstas no
Parametros PCQA % de andlises Méximo Minimo % de andlises
realizadas no que cumprem Valor

R1 R2 ! trimestre aleglslagdo | Paramétrico

6 2 1 100%

[Escherichia coli (E. coli) 0 100% 0
Bactérias coliformes b [1]
Desinfetante residual 0,3
Aluminio 200
Amdnio 0,5
Nimero de colonias a 22 °C s/ alt. Anormal
NUmero de colénias a 37 °C s/ alt. Anormal
Condutividade 2500,0
Clostridium perfringens 0,000
Cor 20,0
pH 6,5-9
Ferro 200
Manganés 50
Nitratos 50,0
Nitritos 0,5
Oxidabilidade - 5
Cheiro a 25°C 3
Sabor a 25°C 3
Turvagdo 4,0
Antimdnio 5
Arsénio 10
Benzeno 1
Benzo(a)pireno
Boro 1
Bromatos 10
Cadmio 5,0
Calcio
Chumbo 10
Cianetos 50
Cloretos
Cobre 2
Crémio 50
1,2 — dicloroetano 3
Dureza total
Enterococos 0
Fluoretos 1,5
Magnésio
Mercurio 1,00
Niquel 20
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP) 0,1
Benzo(b)fluoranteno
Benzo(kjfluoranteno
Benzo(ghi) perileno 0,01
Indeno(1,2,3-cd)pireno
Selénio 10
Cloretos
Tetracloroeteno
Tricloroeteno
Trihalormetanos 100
Tricloroetano e tetracloroetano 10
Cloroformio
Bromofdrmio

\bromocliorometano
Bromodiclorometano

Sodio 200
Sulfatos 250
MCPA 0,1
Atrazina 0,1
Desetilatrazina 0,1
Deselilterbutilazina 0,1
Tebuconazole 0,1
Pesticidas total 0,5
Diurao 0,1
Linurdao 0,1
Terbutilazina 0,1
Alfa Total
Beta Total
Dose Indicativa
Radao
Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a agua distribuida no Sistema de Abastecimento, ndo estd em
conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/07 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei
152/2017 de 7 de dezembro. *Bactérias coliformes - anélise de verificacdo realizada em 04/06/2019, em que o resultado respeita o
valor paramétrico do D.L. n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo D.L. 152/2017, de 07 de dezembro.




vie de Sabrosa

162/2017 de 7 de dezembro, nomeadamente no que se refere a parimetros,

analiticos.

MUNICIPIO DE SABROSA

Em cumprimento do estabelecido no Artigo 17° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei 152/2017 de
7 de dezembro, o Municipio de Sabrosa informa os consumidores do Concelho os resultados obtidos nas andlises de
demonstracdo de conformidade com as normas de qualidade da &gua, refativamente ao 2.° trimestre de 2019. O plano de
amostragem e andlise operado pelo MS, no Concelho de Sabrosa, é estabelecido anualmente e inclui 15 Zonas de Abastecimento
distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinagtes s#o realizadas no
total cumprimento das disposigdes legais constantes do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto -
frequéncia de amostragem e andlises, e métodos‘

Sistema de Abastecimento de Souto Maior 2 (ZA18)

N° de andlises

anuals previstas no

% de anélises

Valor das andlises

% de andlises

Parametros PCQA Méaximo Minimo
realizadas no que cumprem Valor
R R2 ! trimestre a legislagdo Paramétrico
6 2 1 100%

Escherichia coli (E. coli) 0 100% 0
Bactérias coliformes *2 0
Desinfetante residual 0,4
Aluminio 200
Aménio 0,5
NUmero de colénias a 22 °C s/ alt. Anormal
Nimero de colonias a 37 °C s/ alt. Anormal
Condutividade 2500,0
Clostridium perfringens 0,000
Cor 20,0
pH 6,59
Ferro 200
Manganés 50
Nitratos 50,0
Nifritos 0,5
Onidabilidade 5
Cheiro a 25°C 3
Sabor a 25°C 3
Turvagio 4,0
Antimanio 5
Arsénio 10
Benzeno 1
Berzo(a)pireno
Boro 1
Bromatos 10
Cadmio 5,0
Caélcio
Chumbo 10
Cianetos 50
Cloretos
Cobre 2
Crémio 50
1,2 - dicloroetano 3
Dureza total
Enterococos [{]
Fluoretos 15
Magnésio
Merctrio 1,00
Niquel 20
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (HAP) 0,1
Benzo(b)fluoranteno
Benzo(k)fluoranteno
Benzo{ghi) perileno 0,01
Indeno(1,2,3-cd)pireno
Selénio 10
Cloretos
Telracloroeteno
Tricloroeteno
Tnhalomelanos 100
Tricloroetano e tetracloroetano 10
Cloroformio
Bromoférmio
Dibromoclorometano
Bromodiclorometano
Sadio 200
Sulfatos 250
MCPA 0,1
Afrazina 0,1
Deselilalrazina 0,1
Desetilterbutilazina 0,1
Tebuconazole 0,1
Pesticidas total 0.5
Diurdo 0,1
Linurdo 0,1
Terbutilazina 0,1
Alfa Total
Beta Total
Dose indicativa
Radao

Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a 4gua distribuida no Sistema de Abastecimento, ndo estd em conformidade

com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/07 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei 152/2017 de 7 deL
dezembro. Bactérias coliformes - andlise de verificagdo realizada em 17/07/2019 em que o resultado respeita o valor paramétrico
do D.L. n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo D.L. 152/17, de 07 de dezembro.
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MUNICIPIO DE SABROSA
Em cumprimento do estabelecido no Artigo 17° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto,alterado pelo Decreto - Lei 152/2017 de 7
de Dezembro, o Municipio de Sabrosa informa os consumidores do Concelho os resultados obtidos nas analises de demonstragdo
de conformidade com as normas de qualidade da 4gua, relativamente ao 2.° trimestre de 2019. O plano de amostragem e andlise
operado pelo MS, no Concelho de Sabrosa, é estabelecido anualmente e inclui 15 Zonas de Abastecimento distribuidos na rede de
|abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinagdes sdo realizadas no total cumprimento das
disposicdes legais constantes do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei 152/2017 de 7 de dezembrg:
nomeadamente no que se refere a pardmetros, frequéncia de amostragem e andlises, e métodos analiticos. |
Sistema de Abastecimento de Pinhédo Cel (ZA20)
N° de analises Valor das anélises
anuais previstas
Parametros no PCQA % de andlises Méximo Minimo % de anélises
realizadas no que cumprem Valor
R1 R2 ! trimestre alegislagdo | Paramétrico
6 2 1 100%
Par&metros microblolégicos
Escherichia coli (E. coli) 0 100% 0
Bactérias coliformes “2 0
Desinfetante residual 0,2
Aluminio 200
Amonio 0,5
Numero de colénias a 22 °C s/ alt. Anormal
Numero de colénias a 37 °C s/ alt. Anormal
Condutividade 2500,0
Clostridium perfringens 0,000
Cor 20,0
pH 6,59
Ferro 200
Manganés 50
Nitratos 50,0
Nitritos 0,5
Oxidabilidade - 5
Cheiro a 25°C 3
Sabor a 25°C 3
Turvagao 40
Antimanio 5
Arsénio 10
Benzeno 1
|Benzola)pireno
Boro 1
Bromatos 10
Cadmio 5,0
Célcio
Chumbo 10
Cianetos 50
Cloretos
Cobre 2
Crémio 50
1,2 - dicloroetano 3
Dureza total
Enterococos 0
Fluoretos 1,5
Magnésio
Mercurio 1,00
Niquel 20
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP) 0,1
Benzo(b)fluoranteno
Benzo(k)fluoranteno
Benzo(ghi) perileno 0,01
Indeno(1,2,3-cd)pireno
selenio 10
Cloretos
Telracloroeteno
Tricloroeteno
nhalomeianos 100
Tricloroetano e tetracloroetano 10
Cloroférmio
Bromoférmio
Dibromoclorometano
Bromodiclorometano
Sédio 200
Sulfatos 250
MCEA 0,1
Atrazina 0,1
Desetilatrazina 0,1
Desetilterbutilazina 0,1
Tebuconazole 0,1
Pesticidas total 0,5
Diurdao 0,1
Linurdo 0,1
Terbutilazina 100% 0,1
Alfa Total
Beta Total
Dose Indicativa
Radao
Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a agua distribuida no Sistema de Abastecimento, nao estd em conformidade
com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/07 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei 152/2017 de 7 deL
dezembro. *Bactérias coliformes - analise de verificagio realizada em 02/07/2019 em que o resultado respeita o valor paramétrico
do D.L. n.° 306/2017, de 27 de agosto, alterado pelo D.L. n.° 152/1 7, de 07 de dezembro.




MUNICIPIO DE SABROSA
Em cumprimento do estabelecido no Artigo 17° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei 152/2017 del
7 de dezembro, o Municipio de Sabrosa informa os consumidores do Concelho os resultados obtidos nas andlises de
demonstracdo de conformidade com as normas de qualidade da 4gua, relativamente ao 2.° trimestre de 2019. O plano de
amosiragem e analise operado pelo MS, no Concelho de Sabrosa, é estabelecido anualmente e inclui 15 Zonas de Abastecimento
distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinacdes sdo realizadas no
total cumprimento das disposigGes legais constantes do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei
152/2017 de 7 de dezembro, nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e andlises, e mé
analiticos. /
Sistema de Abastecimento de Pagos (ZA27)
N° de anélises Valor das andlises
anuais previstas no
Parametros PCQA % de andlises Méximo Minimo % de andlises
realizadas no que cumprem Valor
R1 R2 f trimestre a legislagdo Paramétrico
6 2 1 100%
Parémetros microbiolégicos
Escherichia coli (E. coli) 0 100% 0
Bactérias coliformes 0 0
Desinfetante residual 0.2
Aluminio 200
Aménio 0,5
Nuamero de colénias a 22 °C s/ alt. Anormal
Nuamero de coldnias a 37 °C s/ alt. Anormal
Condutividade 2500,0
Clostridium perfringens 0,000
Cor 20,0
pH 6,5-9
Ferro 200
Manganés 50
Nitratos 50,0
Nitritos - 0,5
Oridabilidade 5
Cheiro a 25°C 3
Sabor a 25°C 3
Turvagao 4,0
Antimonio 5
Arsénio 10
Benzeno 1
Benzo(a)pireno
b Boro 1
g Bromatos 10
. Cédmio 5,0
2 Calcio
P Chumbo 10
8 Cianetos 50
_‘;: Cloretos
= Cobre 2
Crémio 50
1,2 - dicloroetano 3
Dureza total
Enterococos 0
Fluoretos 1,5
Magnésio
Mercdrio 1,00
Niquel 20
Hidrocarbonetos Aromaticos Paliciclicos (HAP) 0,1
Benzo({b)fluoranteno
Benzo(k)fluoranteno
Benzo{ghi) perileno 0,01
Indeno(1,2,3-cd)pireno
Selénio 10
Cloretos
Tetracloroeteno
Tricloroeteno
Trihalometanos 100
Tricloroetano e tetracloroetano 10
Cloroformio
Bromoférmio
Dibromocloromelano
Bromodiclorometano
Sodio 200
Sulfatos 250
MCPA 0,1
Atrazina 0.1
Desetilatrazina 0,1
Desetilierbulilazina 0,1
MCFA 0,1
Pesticidas total 0,5
Diurdo 0,1
Linurdo 0,1
Terbutilazina 0,1
Alfa Total
Beta Total
Dose Indicativa
Raddo
Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a dgua distribuida no Sistema de Abastecimento, estd em conformidade
com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/07 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei 152/2017 de 7 de
dezembro.




MUNICIPIO DE SABROSA

Em cumprimento do estabelecido no Artigo 17° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei 152/2017 de
7 de dezembr, o Municipio de Sabrosa informa os consumidores do Concelho os resultados obtidos nas analises de demonstragéo
de conformidade com as normas de qualidade da 4gua, relativamente ao 2.° trimestre de 2018. O plano de amostragem e anilise
operado pelo MS, no Concelho de Sabrosa, é estabelecido anuaimente e inclui 15 Zonas de Abastecimento distribuidos na rede
de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinagbes sio realizadas no total cumprimento

disposigdes legais constantes do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei 152/2017 de 7 de dezem
nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e analises, e métodos analiticos.
Sistema de Abastecimento de Fermentdes (ZA28)
Ne de andlises Valor das andlises
anuais previstas no
Parametros PCQA % de andlises Méximo Minimo % de andlises
realizadas no gue cumprem Valor
R1 R2 ! trimestre a legistacdo | Paramétrico
6 2 1 100%
Escherichia coli (E. coli) 0 100% 0
Bactérias coliformes *1 0
Desinfetante residual 0,1
Alumlnio 200
Ambnio 0,5
Numero de colénias a 22 °C s/ alt. Anormal
Nimero de colénias a 37 °C s/ alt. Anormal
Condutividade 2500,0
Clostridium perfringens 0,000
Cor 20,0
pH 6,59
Ferro 200
Manganés 50
Nitratos 50,0
Nitritos 0,5
Oxidabilidade - 5
Cheiro a 25°C 3
Sabor a 25°C 3
Turvagio 4,0
Antimbnio 5
Arsanio 10
Benzeno 1
Benzo(a)pireno
Boro 1
Bromatos 10
Cédmio 5,0
Célcio
Chumbo 10
£ Cianetos 50
b4 Cloretos
Cobre 2
Crémio 50
1,2 ~ dicloroetano 3
Dureza total
Enteracocos 0
Fluoretos 1,5
Magnésio
Mercurio 1,00
Niquel 20
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP) 0,1
Benzo(b)fluoranteno
Benzo(k)fluoranteno
Benzo(ghi) perileno 0,01
Indeno(1,2,3-cd)pireno
Selénio 10
Cloretos
Tetracloroeteno
Tricloroeteno
Trihalometanos 100
Tricloroetano e tetracloroetano 10
Clorofdrmio
Bromoférmio
[ Dibromoclorometano
Bromodiclorometano
Sadio 200
Sulfatos 250
MCPA 0,1
Atrazina 0,1
Desetilatrazina 0,1
Desetilterbutilazina 0,1
Tebuconazole 0,1
Pesticidas total 0,5
Diurdo 0,1
Linurdo 0,1
Terbutilazina 0,1
Alfa Total
Beta Total
Dose Indicativa
Radao
Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a agua distribuida no Sistema de Abastecimento, ndo estd em conformidade
com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/07 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei 152/2017 de 7 de
dezembro. *Bactérias coliformes - anlise de verificagdo realizada em 04/06/2019 em que o resultado respeita o valor paramétrico
do D. L. n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo D.L. n.° 152/2017, de 7 de dezembro.




MUNICIPIO DE SABROSA

Em cumprimento do estabelecido no Artigo 17° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei 152/2017 de
7 de dezembro, o Municipio de Sabrosa informa os consumidores do Concelho os resultados obtidos nas andlises de
demonstragiio de conformidade com as normas de qualidade da 4gua, relativamente ao 2.° trimestre de 2019. O plano de
amostragem e andlise operado pelo MS, no Concelho de Sabrosa, é estabelecido anualmente e inclui 15 Zonas de Abastecimento
distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinagdes sdo realizadas no,
total cumprimento das disposicdes legais constantes do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei
152/2017 de 7 de dezembro, nomeadamente no que se refere a pardmetros, frequéncia de amostragem e analises, e métod

analiticos.
Sistema de Abastecimento de S. Lourenco de Ribapinhio (ZA38)
Ne de analises Valor das andlises
anuals previstas no ) _
Parametros PCQA % d? andlises Méximo Minimo % de anélises
realizadas no que cumprem Valor
R1 R2 | tri tre a legislagdo Paramétrico
6 2 1 100%
Escherichia coli (E. coli) 0 100% 0
Bactérias coliformes 0 0
Desinfetante residual 0,2
Aluminio 200
Amonio 0,5
Numero de 822°C s/ alt. Anormal
Numero de colénias a 37 °C s/ alt. Anormal
Condutividade 2500,0
Clostridium perfringens 0,000
Cor 20,0
pH 6,5-9
Ferro 200
Manganés 50
Nitratos 50,0
Nitritos 0,5
Oxidabilidade - 5
Cheiro 8 25°C 3
Sabor s 26°C 3
Turvagao 4,0
Antimanio 5
Arsenio 10
Benzeno 1
Benzola)pireno
Boro 1
2 Bromatos 10
5 Cadmio 5,0
3 Calcio
2
2 Chumbo 10
[«%
2 Cianetos 50
=2 Cloretos
Cobre 2
Crémio 50
1,2 - dicloroetano 3
Dureza total
Enterococos 0
Fiuoretos 1,5
Magnésio
Merctirio 1,00
Niquel 20
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP) 0,1
Benzo(b)fluaranteno
|Benzo(k)fluoranteno
Benzo{ghi) perileno 0,01
Indeno(1,2,3-cd)pireno
Selénio 10
Cloretos
Tetracloroeteno
Tricloroeteno
Trihalometanos 100
Tricloroetano e tetracloroetano 10
Cloroférmio
Bromoférmio
Dibromoclorometano
Bromadiclorometana
Sédio 200
Sulfatos 250
Pesticidas totais 0,1
Atrazina 0,1
Desetilatrazina 0,1
Desetilterbutilazina 0,1
Tebuconazole 0,1
MCPA 0,5
Diurdo 0,1
Linurdo 0,1
Terbutilazina 0.1
Alfa Total
Beta Total
Dose Indicativa
Radio
Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a 4gua distribuida no Sistema de Abastecimento, estd em conformidade
com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/07 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto - Lei 162/2017 de 7 de
dezembro.




MUNICIPIO DE SABROSA
Em cumprimento do estabelecido no Artigo 17° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei 152/2017 de 7,
de dezembro, o Municipio de Sabrosa informa os consumidores do Concelho os resultados obtidos nas anélises de demonstragdo
de conformidade com as nomas de qualidade da agua, relativamente ao 2.° trimestre de 2019. O plano de amostragem e analise
operado pelo MS, no Concelho de Sabrosa, ¢ estabelecido anualmente e inclui 15 Zonas de Abastecimento distribuidos na rede de
abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinagBes séo realizadas no total cumprimento das
disposi¢hes legais constantes do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei 152/2017 de 7 de dezemb
|nomeadamente no que se refere a pardmetros, frequéncia de amostragem e andlises, e métodos analiticos.
Sistema de Abastecimento da ATMAD - Alta (ZA43) - Zona Industrial Vallegre - Sabrosa
N° de analises Valor das anélises
anuais previstas no
Parimetros PCQA % dt.e andlises Méximo Minimo % de andlises
realizadas no que cumprem Valor
R1 R2 ! trimestre a legislaga Paramétrico
6 2 1 100%
Parimetros bg
Escherichia coli (E. coli) 0 100% 0
Bactérias coliformes 0 0
Desinfetante residual 0,3
Aluminio 88 200
Aménia 0,5
Nimero de colénias a 22 °C 0 s/ alt. Anormal
NOmero de coldnias a 37 °C 1 s/ alt. Anormal
Condutividade 78 2500,0
Clostridium perfringens 0 0,000
Cor <2,0 20,0
pH 7.9 6,5-9
Ferro <50 200
Manganés <15 - 50
Nitratos 50,0
Nitritos 0,5
Oxldabllidade 5
Chairo a 25°C <1 3
Sabor a 25°C <1 3
Turvagao <0,50 40
Antimanio 5
Arsénio 10
Benzeno 1
Benzo(a)pirena
Boro 1
Bromatos 10
Cadmio 5,0
Caélcio 100%
Chumbo 10
Cianetos 50
Cloretos
Cobre 2
Crémio 50
1,2 - dicloroetano 3
Dureza total
Enterococos 0
Fluoretos 1,5
Magnésio
Merclirio 1,00
Niquel 20
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos {HAP) 0.1
Benzo{b)fluoranteno
Benzo(k)fuoranteno
Benzo(ghi) perileno 0,01
Indeno(1,2,3-cd)pireno
Selénio 10
Cloretos
Tetracloroeteno
Tricloroeteno
Trihalometanos 100
Tricloroetano e tetracloroetano 10
Cloroférmio
Bromoférmio
Dibromoglorometano
Bromodiclorometano
Sédio 200
Sulfatos 250
Pesticidas individuais 0,1
Afrazina 0,1
D i 0,1
Desetilterbutilazina 0,1
Tebuconazole 0,1
Pesticidas total 0,5
Diurdo 0,1
Linurdo 0,1
Terbutilazina 0,1
Alfa Total
Beta Total
Dose Indicativa
Raddo

IOs resultados analiticos apresentados evidenciam que a 4gua distribuida no Sistema de Abastecimento, esta em conformidade com

'as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/07 de 27 de Agosto.
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MUNICIPIO DE SABROSA
IEm cumprimento do estabelecido no Artigo 17° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei 152/2017 de 7
de dezembro, o Municipio de Sabrosa informa os consumidores do Concelho os resultados obtidos nas andlises de demonstragdo
de conformidade com as normas de qualidade da 4gua, relativamente ao 2.° trimestre de 2019. O plano de amostragem e andlise
operado pelo MS, no Concelho de Sabrosa, é estabelecido anualmente e inclui 15 Zonas de Abastecimento distribuidos na rede de
|abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinagdes sdo realizadas no total cumprimento d
disposicbes legais constantes do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei 152/2017 de 7 de dezembro,
nomeadamente no que se refere a pardmetros, frequéncia de amostragem e andlises, e métodos analiticos.
Sistema de Abastecimento da ATMAD - Alta (ZA43) -Casa do Visconde - Chanceleiros
N° de anilises Valor das andlises
anuals previstas
Parametros no PCQA % de anélises Méximo Minimo % de anilises
realizadas no que cumprem Valor
Rt R2 ! trimestre a legislagdo Paramétrico
3 2 1 100%
Parametros microbiolégicos
Escherichia cali (E. coli) 0 100% ]
[Bactérias coliformes 0 0
Desinfetante residual 0,2
Aluminio 51 200
Aménio <0,02 0,5
Nimero de coldnias a 22 °C 0 s/ alt. Anormal
Nimero de colénias a 37 °C 0 sf alt. Anormal
Condutividade 88 2500,0
Clostridium perfringens 4] 0,000
Cor <2,0 20,0
pH 7.6 6,5-9
Ferro <50 200
Manganés <15 - 50
Nitratos 50,0
Nitritos 0,5
Oxidabilidade 5
Cheiro a 25°C <1 3
Sabor a 25°C <1 3
Turvagio <0,50 4,0
Antimonio 5
Arsénio 10
Benzeno 1
Benzo(a)pireno
Boro 1
Bromatos 10
Céadmio 5,0
Calcio 100%
Chumbo 10
Cianetos 50
Cloretos
Cobre 2
Crémio 50
1,2 — diclorcetano 3
Dureza total
Enterococos 0 0
Fluoretos 1,5
Magnésio
Merciirio 1,00
Nique! 20
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (HAP) 0,1
[Benzo(b)fuoranteno
Benzo(k)fluoranteno
Benzo{ghi) perilena 0,01
indeno(1,2,3-cd)pireno
Selénio 10
Cloretos
Tetraclorosteno
Tricloroeteno
Trihalometanos 100
Tricloroetano e tetraclorostano 10
Cloroférmio
Bromofdrmio
Dibromoclorometano
Bromodiclorometano
Sédio 200
Sulfatos 250
Pesticidas individuais 0.1
Atrazina 0,1
Desetilatrazina 0,1
Desetilterbutilazina 0,1
Tebuconazole 0,1
Pesticidas total 0,5
Diurdo 0,1
Linurdo 0,1
Terbutilazina 0,1
Alfa Total
Beta Total
Dose Indicativa
Raddo
Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a &gua distribuida no Sistema de Abastecimento, estd em conformidade com
as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/07 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei 152/2017 de 7 de
dezembro.
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