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EDITAL

QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
3. TRIMESTRE DE 2019

------ Eng. Anténio Manuel de Sousa Ribeiro Graga, Vice-Presidente da Cimara Municipal de

Sabrosa, torna publico que:
------ Em cumprimento do estabelecido no Artigo 17.° do Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de
agosto, alterado pelo Decreto-Lei 152/2017 de 7 de dezembro, estio disponiveis, nestes Servigos,
os resultados obtidos nas analises de demonstragdo de conformidade com as normas de qualidade
da 4gua, relativas ao 3.° trimestre de 2019. O plano de amostragem e analises operado pelo
Municipio de Sabrosa, é estabelecido anualmente, através do Programa de Controlo da Qualidade
da Agua (PCQA) e inclui 96 pontos de colheita, distribuidos na rede de abastecimento.--------------
------ O nuimero reduzido de incumprimentos que foram detetados e prontamente corrigidos,
resultaram de situagSes pontuais, sem continuidade e que a repeticio das amostragens e anélises,

sempre realizadas nestas circunstancias, viriam a demonstrar pela inexisténcia de qualquer

problema com significado para a saude publica.
------ Todas as determinagdes foram e sdo realizadas no escrupuloso cumprimento das disposi¢des
legais constantes do Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto - Lei

152/2017 de 7 de dezembro, nomeadamente no que se refere a pardmetros, frequéncia de

amostragem e analises e métodos analiticos.
------ Os resultados obtidos neste trimestre, demonstram que a dgua distribuida pelo Municipio de
Sabrosa, estd em conformidade com as normas da qualidade estabelecidas no referido Decreto-
Lei.
------ Para constar se lavrou o presente Edital (ao qual estfio anexadas dezassete folhas), que vai

ser afixado no atrio do edificio da Cdmara Municipal de Sabrosa e que também se encontra

disponivel na Internet no sitio do Municipio. www.cm-sabrosa.pt .----
Sabrosa, 09 de outubro de 2019
O Vice - Presidente da Camara
MR o =
Eng. Antoénio Manuel de Sousa Ribeiro Graga,
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MUNICIPIO DE SABROSA
1Em cumprimento do estabelecido no Artigo 17° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Municipio de Sabrosa informa os
consumidores do Concelho os resultados obtidos nas andlises de demonstracdo de conformidade com as normas de qualidade d 70 p
agua, relativamente ao 3.° trimestre de 2019. O plano de amostragem e andlise operado pelo MS, no Concelho de Sabrosg,
estabelecido anualmente e inclui 15 Zonas de Abastecimento distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter um
adequada cobertura. Todas as determinagdes séo realizadas no total cumprimento das disposigoes legais constantes do Decre
Lei 306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a pardmetros, frequéncia de amostragem e andlises, e métodos
analiticos.
Sistema de Abastecimento de S. Lourenco de Ribapinhio (ZA38)
Ne de andlises Valor das andlises
anuals previstas no
Parametros PCQA % de andlises Méximo Minimo % de andlises
realizadas no que cumprem Valor
R1 R2 I trimestre a legislagdo Paramétrico
6 2 1 100%
Escherichia coli (E. coli) 0 0 100% 0
Bactérias coliformes 0 0 [¢]
Desinfetante residual 0,2 <0,1
Aluminio <30 200
Amonio 0,5
Numere de colénias a 22 °C 2 s/ alt. Anormal
Numero de colénias a 37 °C 0 s/ alt. Anormal
Condutividade 53 2500,0
Clostridium perfringens 0,000
Cor <2 20,0
pH *6,3 6,5-9
Ferro 200
Manganés 22 50
Nitratos 50,0
Nitritos 0,5
Oxidabilidads - 5
Cheiro a 256°C 3
Sabor a 25°C <1 3
Turvagdo <0,50 4,0
Antimanio 5
Arsénio 10
Benzano 1
Benzo{alpireno
Boro 1
3 Bromatos 10
5 Cadmio 5,0
I Céicio
g
2 Chumbo 10
& Cianetos 50
3 Cloretos
Cobre 2
Crémio 50
1,2 — dicloroetano 3
Dureza total
Enterococos 0
Fluoretos 1.5
Magnésio
Mercurio 1,00
Niguel 20
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP) 0,1
Benzo(b)flucranteno
Benzo(k)fluoranteno
Benzo(ghi) perileno 0,01
Indeno(1,2,3-cd)pireno
Selénio 10
Cloretos
Tetracloroeteno
Tricloroeteno
Trihalometanos 100
Tricloroetano e tetracloroetano 10
Cloroférmio
Bromoférmio
Dibromoclorometano
Bromediclorometano
Sédio 200
Sulfatos 250
Pesticidas individuais 0,1
Atrazina 0,1
Desetilatrazina 0,1
Desetilterbutilazina 0,1
Tebuconazole 0,1
Pesticidas total 0.5
Diurdo 0,1
Linurdo 0.1
Terbutilazi 0,1
Alfa Total
Beta Total
Dose Indicativa
Radio
Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a Adgua distribuida no Sistema de Abastecimento, ndo esta em conformidade
com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/07 de 27 de agosto. *PH - Caractérisiticas naturais hidrogeoldgicas
Ida origem da agua.
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MUNICIPIO DE SABROSA
Em cumprimento do estabelecido no Artigo 17° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Municipio de Sabrosa informa os| /
consumidores do Concelho os resultados obtidos nas andlises de demonstragio de conformidade com as normas de qualidade d / T 4
agua, relativamente ao 3.° trimestre de 2019. O plano de amostragem e andlise operado pelo MS, no Concelho de Sabro “(
estabelecido anualmente e inclui 15 Zonas de Abastecimento distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter u :
|adequada cobertura. Todas as determinagdes sao realizadas no total cumprimento das disposicbes legais constantes do Decre
Lei 306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a pardmetros, frequéncia de amostragem e anélises, e métodos
analiticos.
Sistema de Abastecimento de Fermentbes (ZA28)
N° de anélises Valor das andlises
anuais previstas no . -
Parametros PCQA % de anélises Méximo Minimo % de andlises
realizadas no que cumprem Valor
R1 R2 ! trimestre a legislagdo Paramétrico
6 2 1 100%
zarﬁmetros
Escherichia coli (E. coli) 0 0 100% 0
Bactérias coliformes 0 0 0
Desinfetante residual 0,1 0,9
Aluminio 200
Aménio 0,5
Ndmero de colénias a 22 °C 0 s/ alt. Anormal
Nuamero de colénias a 37 °C 1 s/ alt. Anormal
Condutividade 99 2500,0
Clostridium perfringens 0,000
Cor 2,3 20,0
pH 6,5 6,5-9
Ferro 200
Manganés 50
Nitratos 50,0
Nitritos 0,5
Oxidabilidade <1 - 5
Cheiro a 25°C <1 3
Sabor a 25°C <1 3
Turvagao <0,50 4,0
Antiménio 5
Arsénio 10
Benzeno 1
Benzo{a)pireno
Boro 1
Bromatos 10
Cadmio 5,0
Célcio
Chumbo 10
Cianetos 50
Cloretos
Cobre 2
Cromio 50
1,2 — dicloroetano 3
Dureza total
Enterococos 0
Fluoretos 1.5
Magnésio
Mercedrio 1,00
Niquel 20
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP) 0,1
Benzo(b)fluoranteno
Benzo(k)fluoranteno
Benzo(ghi) perilenc 0,01
Indeno(1,2,3-cd)pireno
Selénio 10
Cloretos
Tetracloroeteno
Tricloroeteno
Trihalometanos 100
Tricloroetano e tetracloroetano 10
Clorolormio
Bromoférmio
| Dibromoclorometano
Bromodiclorometano
Sédio 200
Sulfatos 250
Pesticidas individuais 0,1
Atrazina 0,1
2] azina 0,1
Desetilterbutilazina 0.1
Tebuconazole 0,1
Pesticidas total 0,5
Diurdo 0,1
Linuréo 0,1
Terbutilazina 0,1
Alfa Total
Beta Total
Dose Indicativa
Radao
Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a agua distribuida no Sistema de Abastecimento, estd em conformidade
com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/07 de 27 de Agosto.
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MUNICIPIO DE SABROSA
Em cumprimento do estabelecido no Artigo 17° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Municipio de Sabrosa informa os
consumidores do Concetho os resultados obtidos nas andlises de demonstragio de conformidade com as normas de qualidade
|4gua, relativamente ao 3.° trimestre de 2019. O plano de amostragem e andlise operado pelo MS, no Concelho de Sabross;
estabelecido anualmente e inclui 15 Zonas de Abastecimento distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter u
adequada cobertura. Todas as determinagbes séo realizadas no total cumprimento das disposigGes legais constantes do Decrglo-
Lei 306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e andlises, e métodos
analiticos.
Sistema de Abastecimento de Pagos (ZA27)
N° de anélises Valor das andlises
anuais previstas no .
Parametros PCQA % d? andlises Méximo Minimo % de andlises
realizadas no que cumprem Valor
R1 R2 ! trimestre a legislagdo Paramétrico
6 2 1 100%
F micr g
Escherichia coli (E. coli) 0 0 100% 0
Bactérias coliformes 0 *{ 0
Desinfetante residual <0,1 0
Aluminio 200
Amobnio 0,5
Namero de colénias a 22 °C 1 s/ alt. Anormal
Nomero de colbnias a 37 °C 4 s/ alt. Anormal
Condutividade 99 2500,0
Clostridium perfringens 0,000
Cor <2 20,0
pH *6,2 6,5-9
Ferro 200
Manganés 50
Nitratos 50,0
Nitritos - 0,5
QOxidabilidade <1.0 5
Cheiro a 25°C <1 3
Sabor a 25°C <1 3
Turvagao <0,50 4,0
Antimonio 5
Arsénio 10
Benzeno 1
Benzo{a)pireno
Boro 1
Bromatos 10
Cadmio 5,0
Calcio
Chumbo 10
Cianetos 50
Cloretos
Cobre 2
Crémio 50
1,2 — dicloroetano 3
Dureza total
Enterococos 0
Fluoretos 1,5
Magnésio
Mercurio 1,00
Niquel 20
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP) 0,1
Benzo(b)fluoranteno
Benzo(k)fluoranteno
Benzo(ghi) perileno 0,01
Indeno(1,2,3-cd)pireno
Selénio 10
Cloretos
Tetracloroeteno
Tricloroeteno
Trihalometanos 100
Tricloroetano e tetracloroetano 10
ClorofGrmio
Bromoférmio
Utbromoclorometano
Bromodiclorometano
odio 200
Sulfatos 250
Pesticidas individuais 0,1
Atrazina 0,1
Desetilatrazina 0,1
Deselilferbutilazina 0,1
Tebuconazole 0.1
Pesticidas total 0.5
Diurdao 0,1
Linurdo 0.1
Terbutilazina 0,1
Alfa Total
Beta Total
Dose Indicativa
Radéao
Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a agua distribuida no Sistema de Abastecimento, nio estd em conformidade
com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/07 de 27 de Agosto. * Coliformes totais - andlise de verificagdo
realizada em 02/10/2019 em que o resultado respeita o valor paramétrico do Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto.




MUNICIPIO DE SABROSA
Em cumprimento do estabelecido no Artigo 17° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Municipio de Sabrosa informa os
consumidores do Concelho os resultados obtidos nas andlises de demonstragdo de conformidade com as normas de qualidade da
4gua, relativamente ao 3.° trimestre de 2019. O plano de amostragem e andlise operado pelo MS, no Concelho de Sabrosa, (Q:/;f
estabelecido anualmente e inclui 15 Zonas de Abastecimento distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter .
adequada cobertura. Todas as determinagdes sao realizadas no total cumprimento das disposigbes legais constantes do Decreto-L
306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a par@metros, frequéncia de amostragem e andlises, e métod
analiticos.
IS
Sistema de Abastecimento de Pinhdo Cel (ZA20) Ah‘- >
N° de andlises Valor das andlises )
anuais previstas
Parametros no PCQA % de andlises Méximo Minimo % de anélises
realizadas no que cumprem Valor
R1 R2 ! trimestre a legislagdo Paramétrico
6 2 1 100%
P microbiolégi
Escherichia coli (E. coli) 0 0 100% 0
Bactérias coliformes *3 0 0
Desinfetante residual 0,1 1
Aluminio 200
Aménio 0,5
Ndmero de coldnias a 22 °C s/ alt. Anormal
Nimero de coldnias a 37 °C s/ alt. Anormal
Condutividade 25 2500,0
Clostridium perfringens 0,000
Cor <2 20,0
pH *6,0 6,5-9
Ferro 200
Manganés 50
Nitratos 50,0
Nitritos 0,5
Oxidabilidade <1,0 - 5
Cheiro a 25°C <1 3
Sabor a 25°C <1 3
Turvagao <0,50 4,0
Antimonio 5
Arsénio 10
[Benzeno 1
Benzo(ajpireno
o _BFOI"D 1
g Bromatos 10
5 Cadmio 5,0
@ Célcio
o Chumbo 10
Cianetos 50
Cloretos
Cobre 2
Crémio 50
1,2 — diclorostano 3
Dureza total
Enterococos 0 0
Fluoretos 1,5
Magnésio
Mercurio 1,00
Niquel 20
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP) 0,1
Benzo(b)fluoranteno
\Benzo(k)fiuoranteno
Benzo(ghi) perileno 0,01
Indenc(1,2,3-cd)pireno
Selenio 10
Cloretos
Tetracloroeteno
Tricloroeteno
‘Tnihalometanos 100
Tricloroetano e tetracioroetano 10
Cloroférmio
Bromoférmio
Dibromoclorometano
Bromodiciorometano
Sodio 200
Sulfatos 250
esticidas individuais 0,1
Atrazina 0,1
Desetilatrazina 0,1
Desetilterbutilazina 0,1
Tebuconazole 0.1
Pesticidas total 0,5
Diurdo 0,1
Linurdo 0,1
Terbutilazina 100% 0,1
Alfa Total
Beta Total
Dose Indicativa
Radéo
Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a agua distribuida no Sistema de Abastecimento, ndo estd em conformidade
com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/07 de 27 de Agosto. *PH - Caracteristicas naturais hidrogeolégicas
da origem da dgua.




analiticos.

MUNICIPIO DE SABROSA

Sistema de Abastecimento de Souto Maior 2 (ZA18)

|Em cumprimento do estabelecido no Artigo 17° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Municipio de Sabrosa informa os
consumidores do Concelho os resultados obtidos nas andlises de demonstragédo de conformidade com as normas de qualidade d
agua, relativamente ao 3.° trimestre de 2019. O plano de amostragem e andlise operado pelo MS, no Concelho de Sabros
estabelecido anualmente e inclui 15 Zonas de Abastecimento distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter u
adequada cobertura. Todas as determinagdes séo realizadas no total cumprimento das disposicdes legais constantes do Decreto-
Lei 306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a pardmetros, frequéncia de amostragem e analises, € métodos

N° de anélises

anuals previstas no

Valor das anélises

% de andlises

Parametros PCQA % de andlises Méximo Minimo
realizadas no que cumprem Valor
R1 R2 ! trimestre alegislagdo | Paramétrico
[ 2 1 100%

Escherichia coli (E. coli) 0 0 100% 0
Bactérias coliformes 0 0 0
Desinfetante residual 0.4 0,3
Aluminio 200
Amdnio 0.5
Numero de coldnias a 22 °C 1 s/ alt. Anormal
Numero de col6nias a 37 °C 0 s/ alt. Anormal
Condutividade 86 2500,0
Clostridium perfringens 0,000
Cor <2 20,0
pH 7,3 6,5-9
Ferro 200
Manganés 50
Nitratos 60,0
Nitritos 05
Oxidabilidad <1,0 - 5
Cheiro a 25°C <1 3
Sabor a 25°C <1 3
Turvagao <0,50 4,0
Antimonio 5
Arsénio 10
Benzeno 1
Benzo(a)pireno
Boro 1
Bromatos 10
Cadmio 5,0
Calcio
Chumbo 10
Cianetos 50
Cloretos
Cobre 2
Crémio 50
1,2 — dicloroetano 3
Dureza total
Enterococos Q 0
Fluoretos 1.5
Magnésio
Mercurio 1,00
Niquel 20
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP) 0,1
Benzo(b)fluoranteno
Benzo(k)fluoranteno
Benzo{ghi) perilenc 0,01
Indeno(1,2,3-cd)pireno
Selénio 10
Cloretos
Tetracloroeleno
Tricloroeteno
Trihalometanos 100
Tricloroetano e tetraclorostano 10
Cloroférmio
Bromoférmio
Dibromoclorometano
Bromodiclorometano
Sédio 200
Sulfatos 250
Pesticidas individuais 0,1
Alrazina 0,1
Desefilatrazina 0,1
Desetilterbutilazina 0,1
Tebuconazole 0,1
Pesticidas total 0,5
Diurdo 0,1
Linurdo 0.1
Terbutilazina 0,1
Alfa Total
Beta Total
Dose Indicativa
Radao

com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/07 de 27 de Agosto.

Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a agua distribuida no Sistema de Abastecimento, esta em conformidade
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MUNICIPIO DE SABROSA
Em cumprimento do estabelecido no Artigo 17° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Municipio de Sabrosa informa os|
consumidores do Concelho os resultados obtidos nas andlises de demonstracdo de conformidade com as normas de qualidade 2,
agua, relativamente ao 3.° trimestre de 2019. O plano de amostragem e anélise operado pelo MS, no Concelho de Sabrosa, &
estabelecido anualmente e inclui 15 Zonas de Abastecimento distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma
adequada cobertura. Todas as determinagdes sdo realizadas no total cumprimento das disposigoes legais constantes do Decreto-
Lei 306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a pardmetros, frequéncia de amostragem e andlises, e métodos
analiticos.
Sistema de Abastecimento de Souto Maior 1 (ZA17)
N° de anélises Valor das andlises
anuais previstas no
Parametros PCQA % de andlises Méximo Minimo % de andlises
realizadas no que cumprem Valor

R1 R2 ! trimestre a legislagdo Paramétrico

6 2 1 100%
Escherichia coli (E. coli) 0 0 100% 0
Bactérias coliformes 0 0 0
Desinfetante residual 0,4 03
Aluminio 200
Amonio 0,5
Numero de colénias a 22 °C 0 s/ alt. Anormal
Numero de colénias a 37 °C 3 s/ alt. Anormal
Condutividade 84 2500,0
Clostridium perfringens 0,000
Cor <2 20,0
pH 7,1 6,59
Ferro <50 200
Manganés <16 50
Nitratos 50,0
Nitritos 0.5
Oxidabilidade <1 - 5
Cheiro a 25°C <1 3
Sabor a 25°C <1 3
Turvagéo <0,50 4,0
Antiménio 5
Arsénio 10
Benzeno 1
Benzo(a)pireno
Boro 1
Bromatos 10
Cadmio 50
Célcio
Chumbo 10
Cianetos 50
Cloretos
Cobre 2
Crémio 50
1,2 — dicloroetano 3
Dureza total
|Enterococos 0 0
Fluoretos 1,5
Magnésio
Merctrio 1,00
Niquel 20
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP) 0,1
Benzo(b)fluoranteno
Benzo(k)fluoranteno
Benzo{ghi) perileno 0,01
Indeno(1,2,3-cd)pirenc
Selénio 10
Cloretos
Tetracloroeteno
Tricloroeteno
Trihalometanos 100
Tricloroetano e tetracloroetano 10
Cloroférmio
Bromoférmio
Dibromoclorometano
Bromodiclorometano
Sodio 200
Sulfatos 250
Pesticidas individuais 0.1
Atrazina 0,1
Desetilatrazina 0,1
[Desefilterbufilazina 0,1
Tebuconazole 0,1
Pesticidas total 0.5
Diurdo 0,1
Linuréo 0,1
Terbutilazina 0,1
Alfa Total
Beta Total
Dose Indicativa
Radao
Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a agua distribuida no Sistema de Abastecimento, estd em conformidade
com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/07 de 27 de Agosto.
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MUNICIPIO DE SABROSA

Sistema de Abastecimento de Ordonho 1 (ZA22)

|Em cumprimento do estabelecido no Artigo 17° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Municipio de Sabrosa informa os
consumidores do Concelho os resultados obtidos nas analises de demonstragdo de conformidade com as normas de qualidade
agua, relativamente ao 3.° trimestre de 2019. O plano de amostragem e analise operado pelo MS, no Concelho de Sabro$a;
estabelecido anualmente e inclui 16 Zonas de Abastecimento distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter um

adequada cobertura. Todas as determinagdes sao realizadas no total cumprimento das disposigoes legais constantes do Decreto-Léi
306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a pardmetros, frequéncia de amostragem e andlises, e métodos

N° de anadlises
anuais previstas

Valor das andlises

Parimetros no PCQA % dc.a andlises Méximo Minimo % de analises
realizadas no que cumprem Valor
R1 R2 I trimestre a legislacdo Paramétrico
6 2 1 100%

Escherichia coli (E. coli) 0 100% 0
Bactérias coliformes 0 0
Desinfetante residual 0,2
Aluminio 200
Amonio 0,5
Numero de colbnias a 22 °C 0 s/ alt. Anormal
Numero de colbnias a 37 °C 1 sf alt. Anormal
Condutividade 84 2500,0
Clostridium perfringens 0,000
Cor <2 20,0
pH 7.7 6,5-9
Fero 200
Manganés - 50
Nitratos 50,0
Nitritos 0,5
Oxidabilidade 1,4 5
Cheiro a 25°C <1 3
Sabor a 25°C <1 3
Turvagao 24 4,0
Antimonio 5
Arsénio 10
Benzeno 1
Benzola)pireno
Boro 1
Bromatos 10
Cadmio 5,0
Célcio
Chumbo 10
Cianetos 50
cloretos
Cobre 2
Crémio 50
1,2 — dicloroetano 3
Dureza tfotal
Enterococos 0 0
Fluoretos 1,5
Magnésio
Merciirio 1,00
Niquel 20
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP) 0,1
Benzo(b)fluoranteno
Benzo(k)fluoranteno
Benzo(ghi) perileno 0,01
Indeno(1,2,3-cd)pireno
Selénio 10
Lloretos
Tetracloroeteno
 Tncloroeteno
Trihalometanos 100
Tricloroetano e tetraclorostano 10
Cloroférmio
Bromolormio
'Dibromocloromeizno
Bromaodiclorometanc
Sadio 200
Sulfatos 250
Pesticidas individuais 0,1
Atrazina 0,1
Desetilatrazina 0.1
Desetilterbutilazina 0,1
Tebuconazole 100% 0,1
Pesticidas total 0,5
Diurao 0,1
Linurdo 0.1
Terbutilazina 0,1
Alfa Total
Beta Total
Dose Indicativa
Radéo

as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/07 de 27 de agosto.

Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a agua distribuida no Sistema de Abastecimento, estd em conformidade com
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MUNICIPIO DE SABROSA

|Em cumprimento do estabelecido no Artigo 17° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Municipio de Sabrosa inform
consumidores do Concelho os resultados obtidos nas andlises de demonstragdo de conformidade com as normas de qualidade d
agua, relativamente ao 3.° trimestre de 2019. O plano de amostragem e andlise operado pelo MS, no Concetho de Sabrosa,/é
estabelecido anualmente e inclui 15 Zonas de Abastecimento distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma
adequada cobertura. Todas as determinagbes s&o realizadas no total cumprimento das disposi¢Ges legais constantes do Decreto-Lei
306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a par@metros, frequéncia de amostragem e andlises, e métodos

Sistema de Abastecimento da - Alta (ZA44) - EMAR - Fragas

N° de anilises Valor das andlises
anuais previstas no _
Parametros PCQA % dt_a andlises Maximo Minimo % de anélises
realizadas no que cumprem Valor
R1 R2 : trimestre a legislacdo | Paramétrico
6 2 1 100%

Parametros microbiolégicos
Escherichia cali (E. coli) 0 100% 0
Bactérias coliformes 0 0
Desinfetante residual 0,2
Aluminio 77 200
Aménio 0,5
Numero de caldnias a 22 °C 123 s/ alt. Anormal
Namero de coldnias a 37 °C 7 s/ alt. Anormal
Condutividade 78 2500,0
Clostridium perfringens 0,000
Cor <2 20,0
pH 7,5 6,5-9
[Ferro 65 200
Manganés <15 50
Nitratos 50,0
Nitritos 0,5
Quxidabllidade 5
Cheiro a 25°C <1 3
Sabor a 25°C <1 3
Turvagdo <0,50 4,0
Antiménio 5
Arsénio 10
Banzeno 1
Benzo(a)pireno
Boro 1
Bromatos 10
Cadmio 5,0
Calcio 100%
Chumbo 10
Cianetos 50
Cloretos
Cobre 2
Crémio 50
1,2 - diclorostano 3
Dureza total
Enterococos 0 0
Fluoretos 1,5
Magnésio
MercUrio 1,00
Niguel 20
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (HAP} 0,1
Benzo(b)fluoranteno
Benzo(k)fluoranteno
Benzo(ghi) perileno 0,01
lindeno(1,2,3-cd)pireno
|Selénio 10
Cloretos
Tetracloroeteno
Tricloraeteno
Trihalometanos 100
Triclorastano @ tetracloroetano 10
Cloroférmio
Bromoférmio
Dibromocloromstano
Bromodiclorometano
Sédio 200
Sulfatos 250
Pesticidas individuais 0,1
Afrazina 0,1
Desetilatrazina 0,1
Desetilterbutilazina 0,1
Tebuconazole 0,1
Pesticidas total 0,5
Diurdo 0,1
Linurdo 0.1
Terbutilazina 0,1
Alfa Total
Beta Total
Dose Indicativa
Raddo

Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a agua distribuida no Sistema de Abastecimento, esta em conformidade com
as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/07 de 27 de Agosto.




MUNICIPIO DE SABROSA
Em cumprimento do estabelecido no Artigo 17° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Municipio de Sabrosa informa os
consumidores do Concelho os resultados obtidos nas analises de demonstracdo de conformidade com as normas de qualidad
agua, relativamente ao 3.° trimestre de 2019. O plano de amostragem e andlise operado pelo MS, no Concelho de Sabrosa,
estabelecido anualmente e inclui 15 Zonas de Abastecimento distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter u
adequada cobertura. Todas as determinagdes s@o realizadas no total cumprimento das disposigdes legais constantes do Decreto-Lei
306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e andlises, e métodos
analiticos.

Sistema de Abastecimento da ATMAD - Alta (ZA43) - Café Teixeira - DONELO
Ne de analises Valor das analises
anuais previstas no § .
Parametros PCQA % de andlises Méximo Mifiimo % de analises
realizadas no que cumprem Valor

R1 R2 ! tri t a legislagao | Paramétrico

6 2 1 100%
Parametros microbioldgicos
Escherichia coli (E. coli) 0 100% 0
Bactérias coliformes 0 Q
Desinfetante residual 0,1
Aluminio 84 200
Aménio 0,5
Nimero de coldnias a 22 °C 0 s/ alt. Anormal
Nimero de colénias a 37 °C 0 s/ alt. Anormal
Condutividade 89 2500,0
Clostridium perfringens 0 0,000
Cor <2 20,0
pH 7,6 6,5-9
Ferro 80 200
Manganés <15 - 50
Niiratos 50,0
Nitritos 0,5
O idade 5
Cheiro a 25°C <1 3
Sabor a 25°C <1 3
Turvagio <0,50 4,0
Antimdnio 5
Arsanio 10
Banzano 1
Benzo(a)pireno
Boro 1
Bromatos 10
Cadmio 50
Célcio 100%
Chumbo 10
Cianetos 50
Cloretos
Cobre
Crémio 50
1,2 — dicloroetano 3
Dureza total
Enterococos 0 0
Fluoretos 1,5
Mercurio 1,00
Niguel 20
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP) 0,1
Benzo(b)fluoranteno
Benzo(k)fluoranteno
Benzo(ghi) perileno 0,01
Indeno{1,2,3-cd)pirenc
Selénio 10
Cloretos
Tetracloroeteno
Tricloroeteno
Trihalometanos 100
Tricloroetano e tetracioroetano 10
Cloroférmio
Bromoformio
Dibromoclorometano
Bromodiclorometano
Sodio 200
Sulfatos 250
Pesticidas individuais 0,1
Atrazina 0,1
Desetilatrazina 0,1
Desetilterbutilazina 0,1
Tebuconazole 0,1
Pestlicidas total 0,5
Diurdo 0,1
Linurdo 0,1
Terbutilazina 0.1
Alfa Total
Beta Total
Dose Indicativa
Raddo

‘Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a agua distribuida no Sistema de Abastecimento, estd em conformidade com

as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/07 de 27 de Agosto.
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MUNICIPIO DE SABROSA

Sistema de Abastecimento de Provesende (ZA31)

N° de anélises
anuais previstas no

Valor das andlises

—

Parimetros PCQA % dt.e anilises Méximo Minimo % de anélises
realizadas no que cumprem Valor
R1 R2 trimestre a legislagdo Paramétrico
6 2 100%

Escherichia coli (E. coll) 0 100% 0
Bactérias coliformes [] 0
Desinfetante residual 0,3
Aluminio 200
Aménlo 0.5
NOmero de col6nias a 22 °C 0 s/ alt. Anormal
Numero de colénias a 37 °C 0 s/ alt. Anormal
Condutividade 112 2500,0
Clostridium perfringens 0,000
Cor <2 20,0
pH 7,1 6,5-9
Ferro 200
Manganés 50
Nitratos 50,0
Nitritos 0,5
Oxidabilidade <1 - 5
Cheiro a 25°C <1 3
Sabor a 25°C <1 3
Turvagic <0,50 4,0
Antiménio 5
Arsénio 10
Benzeno 1
Bengzo(a)pirena
Boro 1
Bromatos 10
Céadmio 5,0
Célcia
Chumbo 10
Cianetos 50
Cloretos
Cobre 2
Crémio 50
1,2 —dicloroetano 3
Dureza total
Enterococos 0 "]
Fluoretos 1,5
Magnésio
Mercurio 1,00
Niguel 20
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP) 0.1
Benzo(b)fluoranteno
Benzo(k)fiuoranteno
Benzo(ghi) perileno 0,01
Indeno(1,2,3-cd)pireno
Selénio 10
Cloretos
Tetracloroeteno
Tricloroeteno
Trihalometanos 100
Tricloroetano e tetracloroetano 10
Cloroférmio
Bromoférmio
Dibromoclorometano
Bromodiclorometano
Sédio 200
Sulfatos 250
Pesticidas individuais 0,1
Atrazina 0,1
D ilatrazina 0,1
Desetilterbutilazina 0,1
Tebuconazole 0,1
P total 0,5
Diurdo 0,1
Linurao 0,1
Terbutilazina 0,1
Alfa Total
Beta Total
Dose indicativa
Radéo

com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/07 de 27 de agosto.

Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a agua distribuida no Sistema de Abastecimento, estd em conformidade

S

Em cumprimento do estabelecido no Artigo 17° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Municipio de Sabrosa informa os
consumidores do Concelho os resultados obtidos nas anélises de demonstragio de conformidade com as normas de qualidade
Wégua, relativamente ao 3.° trimestre de 2019. O plano de amostragem e andlise operado pelo MS, no Concelho de Sabrosa, &
estabelecido anualmente e inclui 15 Zonas de Abastecimento distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter um
adequada cobertura. Todas as determinagdes sao realizadas no total cumprimento das disposigdes legais constantes do Decreto-
Lei 306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parimetros, frequéncia de amostragem e andlises, e métodos
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MUNICIPIO DE SABROSA
Em cumprimento do estabelecido no Artigo 17° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Municipio de Sabrosa informa os
consumidores do Concelho os resultados obtidos nas anélises de demonstragio de conformidade com as normas de qualidade d )
1égua, relativamente ao 3.° trimestre de 2019. O plano de amostragem e anélise operado pelo MS, no Conceltho de Sabrosas (,é,f/
estabelecido anualmente e inclui 16 Zonas de Abastecimento distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter um
adequada cobertura. Todas as determinagdes sio realizadas no total cumprimento das disposigdes legais constantes do Decreto-Lei
306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a pardmetros, frequéncia de amostragem e analises, e métodos
analiticos.
Sistema de Abastecimento de Sobrados (ZA29)
N° de anilises Valor das andlises
anuais previstas
Parametros no PCQA % de analises Méximo Minimo % de analises
realizadas no que cumprem Valor
R1 R2 I trimestre a legislagdo | Paramétrico
6 2 1 100%
Pard 08 mic| gi
Escherichia coli (E. coli 0 100% 0
Bactérias coliformes 0 0
Desinfetante residual 0,2
Aluminio 200
Amonio 0,5
Ndmero de colonias a 22 °C 0 s/ alt. Anormal
Numero de colénias a 37 °C 0 s/ alt. Anormal
Condutividade 122 2500,0
Clostridium perfringens 0,000
Cor <2 20,0
pH i 6,5-9
Ferro 200
Manganés 50
Nitratos 50,0
Nitritos - 0,5
Oxidabilidade 5
Cheiro a 25°C <1 3
Sabor a 25°C <1 3
Turvagdo <0,50 4,0
Antimonio 5
Arsénio 10
Benzeno 1
Benzo(ajpireno
@ Boro 1
g Bromatos 10
] Cadmio 5,0
§ Calcio
= Chumbo 10
Cianetos 50
2 Cloretos
Cobre 2
Crémio 50
1,2 — dicloroetano 3
Dureza total
Enterococos 0 0
Fluoretos 1,5
Magnésio
Merciirio 1,00
Niguel 20
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP) 0,1
Benzo(b)fluoranteno
Benzo(k)fluoranteno
Benzo(ghi) perileno 0,01
Indeno(1,2,3-cd)pireno
Selénio 10
Cloretos
Tetracloroeteno
rcloroeteno
nhalometanos 100
Tncloroetano e tetracloroetano 10
Clorof6rmio
|Eromolormio
Dibromoclorometano
Bromodiclorometano
Sédio 200
Sulfatos 250
Pesticidas individuais 0,1
Atrazina 0,1
Desetilatrazina 01
Desetilerbutiazina 0,1
Tebuconazole 0,1
Festicidas total 0,5
Diurao 0,1
Linurdao 0,1
Terbutilazina 0,1
Alfa Total
Beta Total
Dose Indicativa
Radéo
Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a dgua distribuida no Sistema de Abastecimento, estd em conformidade com
as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/07 de 27 de Agosto.
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MUNICIPIO DE SABROSA
Em cumprimento do estabelecido no Artigo 17° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, 0 Municipio de Sabrosa informa os
consumidores do Concelho os resultados obtidos nas andlises de demonstragdo de conformidade com as normas de qualidad
agua, relativamente ao 3.° trimestre de 2019. O plano de amostragem e andlise operado pelo MS, no Concelho de Sabrosa, é
estabelecido anualmente e inclui 15 Zonas de Abastecimento distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma
adequada cobertura. Todas as determinagdes séo realizadas no total cumprimento das disposigdes legais constantes do Decreto-
Lei 306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a pardmetros, frequéncia de amostragem e anélises, e métodos|
analiticos.
Sistema de Abastecimento de Paradela de Guides (ZA26)
N° de anélises Valor das anélises
anuais previstas no
Parametros PCQA % de andlises Méximo Minimo % de andlises
realizadas no que cumprem Valor

R1 R2 ! trimestre a legislacdo Paramétrico

6 2 1 100%
Earﬁmelros microbioldglcos
Escherichia coli (E. coli) 0 100% 0
Bactérias coliformes [1] 0
Desinfetante residual 0.7
Aluminio 200
Aménio 0,5
Numero de colonias a 22 °C 2 s/ alt. Anormal
Numero de colénias a 37 °C 0 s/ alt. Anormal
Condutividade 152 2500,0
Clostridium perfringens 0,000
Cor <2 20,0
pH 7.6 6,50
Ferro 200
Manganés 50
Nitratos 50,0
Nitritos 0,5
Oxidabilidade <1 5
Cheiro a 25°C <1 3
Sabor a 25°C <1 3
Turvagao <0,50 4,0
Antimanio 5
Arsénio 4 10
Benzeno 1
Benzo{a)pireno
Boro 1
Bromatos 10
Céadmio 5,0
Célcio
Chumbo 10
Cianetos 50
cloretos
Cobre 2
Crémio 50
1,2 — dicloroetano 3
Dureza total
Enterococos 0
Fluoretos 1,5
Magnésio
Mercurio 1,00
Niquel 20
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP) 01
[Benzo(b)fiuoranteno
Benzo(k)fluoranteno
Benzo(ghi) perileno 0,01
Indeno(1,2,3-cd)pirenc
Selénio 10
Cloretos
Tetracloroeteno
Tricloroeteno
Trihalometanos 100
Tricloroetano e tetracloroetano 10
Cloroférmio
Bromoformio
Dibromoclorometano
Bromodiclorometano
Sadio 200
Sulfatos 250
Pesticidas individuais 0,1
Atrazina 0,1
Uesetilalrazina 0,1
Desefilterbulifazina 0,1
Tebuconazole 0,1
Pesticidas total 0,5
Diurdo 0,1
Linurdo 0,1
Terbutilazina 0,1
Alfa Total
Beta Total
Dose Indicativa
Radao
Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a agua distribuida no Sistema de Abastecimento, esta em conformidade
com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/07 de 27 de Agosto.
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Municipio de Sabrosa

MUNICIPIO DE SABROSA
1Em cumprimento do estabelecido no Artigo 17° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Municipio de Sabrosa informa - /"‘"p
consumidores do Concetho os resultados obtidos nas andlises de demonstragio de conformidade com as normas de qualidade da
agua, relativamente ao 3.° trimestre de 2019. O plano de amostragem e andlise operado pelo MS, no Concelho de Sabrosa,
estabelecido anualmente e inclui 15 Zonas de Abastecimento distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter u
adequada cobertura. Todas as determinagdes s&o realizadas no total cumprimento das disposigbes legais constantes do Decreto-
Lei 306/2007 de 27 de Agosto, nhomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e andlises, e métodos
analiticos. -
Sistema de Abastecimento de Vilarinho S. Roméo (ZA42)
N° de anélises Valor das anélises
anuais previstas no
Parametros PCQA % dc_a anélises Méiximo Minimo % de anélises
realizadas no gue cumprem Valor
R1 R2 I trimestre a legislagdo Paramétrico
6 2 1 100%
Parémetros microbiolég
Escherichia call (E. coli) 0 100% 0
Bactérias coliformes 0 0
Desinfetante residual 0,4
Aluminio 200
Amonio 0.5
Namero de colénias a 22 °C 0 s/ alt. Anormal
Numera de colénias a 37 °C 0 s/ alt. Anormal
Condutividade 83 2500,0
Clostridium perfringens 0,000
Cor <2 20,0
pH 7,5 6,5-9
Ferro 200
Manganés 50
Nitratos 50,0
e 05
Oxidabilidade 1,1 - 5
Cheiro a 25°C <1 3
Sabor a 25°C <1 3
Turvagao <0,50 4,0
Antiménio 5
Arsénio 10
Benzeno 1
|Banzo{alpirenc
Boro 1
Bromatos 10
Cédmio 5,0
Célcio
Chumbo 10
Cianetos 50
Cloretos
Cobre 2
Crémio 50
1,2 — dicloroetano 3
Dureza total
Enterococos 0 0
Fluoretos 1,5
Magnésio
Mercurio 1,00
Niquel 20
Hidracarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP) 0,1
Benzo(b)fiuoranteno
Benza(k)fluoranteno
Benzo(ghi) perileno 0,01
Indeno(1,2,3-cd)pireno
Selénio 10
Cloretos
Tetracloroeteno
Tricloroeteno
Trihalometanos 100
Tricloroetano e tetracloroetano 10
Cloroférmio
Bromoférmio
Dibromoclorometano
Bromodiclorometano
Sodio 200
Sulfatos 250
Pesticidas individuais 0,1
Atrazina 0,1
Desetilatrazina 0,1
Desetilterbutilazina 01
Tebuconazole 0,1
Pesticidas total 0,5
Diurdo 0,1
Linurdo 0,1
Terbutilazina 100% 0,1
Alfa Total
Beta Total
Dose Indicativa
Radédo
Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a agua distribuida no Sistema de Abastecimento, estd em conformidade
com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/07 de 27 de Agosto.
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MUNICIPIO DE SABROSA

Em cumprimento do estabelecido no Artigo 17° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Municipio de Sabrosa informa os).-
consumidores do Concelho os resultados obtidos nas anélises de demonstragéo de conformidade com as normas de qualidad
agua, relativamente ao 3.° trimestre de 2019. O plano de amostragem e analise operado pelo MS, no Concelho de Sabrosa,
estabelecido anualmente e inclui 15 Zonas de Abastecimento distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter um
adequada cobertura. Todas as determinagdes sdo realizadas no total cumprimento das disposigdes legais constantes do Decreto-
Lei 306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a pardmetros, frequéncia de amostragem e andlises, e métodos

analiticos.
Sistema de Abastecimento de S. Cristovao/Carrasco (ZA32)
N° de anilises Valor das anilises /
anuais previstas no ) -
Parametros PCQA % dt_e anélises Méximo Minimo % de anélises
realizadas no que cumprem Valor
R1 R2 trimestre a legislagao Paramétrico
6 2 100%

Para microblolégi
Escherichia coli (E. coli) 0 100% 0
Bactérias coliformes 0 0
Desinfetante residual 0,8
Aluminio 200
Aménio 0,5
Nomero de coldnias a 22 °C 0 s/ alt. Anormal
Nimero de coldnias a 37 °C 0 s/ alt. Anormal
Condutividade 142 2500,0
Clostridium perfringens 0,000
Cor <2 20,0
pH 7,8 6,5-9
Ferro 200
Manganés 50
Nitratos 50,0
Nitritos - 0,5
Orxidabilidade <1 5
Cheiro a 25°C <1 3
Sabor a 25°C <1 3
Turvagan <0,50 4,0
Antimonio 5
Arsérnio 10
Benzeno 1
Benzo{a)pireno
Boro 1
Bromatos 10
Cadmio 5,0
Calcio
Chumbo 10
Cianetos 50
Cloretos
Cobre 2
Crémio 50
1,2 — dicloroetano 3
Dureza total
Enterococos 0 0
Fluoretos 1,5
Magnésio
Mercirio 1,00
Niquel 20
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP) 0,1
Benzo(b)fluoranteno
Benzo(k)fluoranteno
Benzo(ghi) perileno 0,01
Indeno{1,2,3-cd)pireno
Selénio 10
Cloretos
Tetracloroeteno
Tricloroeteno
Trihalometanos 100
Tricloroetano e tetracloroetano 10
Cloroférmic
Bromoférmio
Dibromoclorometano
Bromodiclorometano
Sédio 200
Sulfatos 250
Pesticidas individuais 0,1
Atrazina 0,1
D i ina 0,1
Desetiltterbutilazina 0,1
Tebuconazole 0,1
Pesticidas total 0,5
Diurdo 0,1
Linurdo 0,1
Terbutilazina 0,1
Alfa Total
Beta Total
Dose Indicativa
Raddo
Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a agua distribuida no Sistema de Abastecimento, esta em conformidade
com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/07 de 27 de agosto.
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MUNICIPIO DE SABROSA
Em cumprimento do estabelecido no Artigo 17° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Municipio de Sabrosa informa os
consumidores do Concelho os resultados obtidos nas andlises de demonstragdo de conformidade com as normas de qualidade da
Agua, relativamente ao 3.° trimestre de 2019. O plano de amostragem e andlise operado pelo MS, no Concelho de Sabrosa, é
estabelecido anualmente e inclui 15 Zonas de Abastecimento distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma
adequada cobertura. Todas as determinagdes séo realizadas no total cumprimento das disposigdes legais constantes do Decreto-Lei i
306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e andlises, e métodos (4- |
analiticos. 1
Sistema de Abastecimento da ATMAD - Alta (ZA43) - Francisco Barreira - Saudel
N° de andlises Valor das anélises
anuais previstas no
Parametros PCQA % de andlises Méximo Minimo % de andlises
realizadas no que cumprem Valor
R1 R2 : trimestre a legisiacdo | Paramétrico
6 2 1 100%
Pardmetros microbiolégi:
Escherichia coli (E. coli) 0 100% 0
Bactérias coliformes 0 0
Desinfetants residual <0,1
Aluminio <30 200
Aménio 0.5
Namero de colbnias a 22 °C 0 s/ alt. Anormal
Nimero de colénias a 37 °C 8 s/ alt. Anormal
Condutividade 76 2500,0
Clostridium perfringens 0 0,000
Cor <2 20,0
pH 72 6,5-9
Ferro <50 200
Manganés <15 - 50
Nitratos 50,0
Nitritos 0,5
Oxidabilidade 5
Chelro a 25°C <1 3
Sabor a 25°C <1 3
Turvagdo =0,50 4,0
Antimonio 5
Arganio 10
Benzeno 1
s
2 Benzo(a)pireno
& Boro 1
@ Bromatos 10
P Cadmio 5,0
8 Célcio 100%
Chumbo 10
Cianetos 50
Cloretos
Cobre 2
Crémio 50
1,2 — dicloroetanc 3
Dureza total
Enterococos 0 0
Fluoretos 1,5
Magnésio
Mercrio 1,00
Nique! 20
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP) 0,1
Benzo(b)fluoranteno
Benzo(k)fiuoranteno
Benzo{ghi) perileno 0,01
Indenc(1,2,3-cd)pireno
Selénio 10
Cloretos
Tetracloroeteno
Triclorosteno
Trihalometanos 100
Tricloroetano e tetracloroetano 10
Cloroférmio
Bromaofémio
Dibromoclorometano
Bromodiclorometano
Sadio 200
Sulfatos 250
Pesticidas individuais 0.1
Atrazina 0,1
D i ina 0,1
Desetilterbutilazina 0.1
Tebuconazole 0,1
Pesticidas total 0,5
Diurdo 0,1
Linurdo 0,1
Terbutilazina 0,1
Alfa Total
Beta Total
Dose Indicativa
Raddo
Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a agua distribuida no Sistema de Abastecimento, esta em conformidade com
as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/07 de 27 de Agosto.




MUNICIPIO DE SABROSA
Em cumprimento do estabelecido no Artigo 17° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Municipio de Sabrosa informa &
consumidores do Concelho os resultados obtidos nas andlises de demonstragéo de conformidade com as normas de qualidade da
agua, relativamente ao 3.° trimestre de 2019. O plano de amostragem e anélise operado pelo MS, no Concelho de Sabrosa, é
estabelecido anualmente e inclui 15 Zonas de Abastecimento distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma
adequada cobertura. Todas as determinagdes sdo realizadas no total cumprimento das disposicoes legais constantes do Decreto-
Lei 306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a pardmetros, frequéncia de amostragem e anélises, e métodos
analiticos.
Sistema de Abastecimento de Gouvaes do Douro 2 (ZA6)
N° de anélises Valor das anélises
anuais previstas no
Parametros PCQA % de andlises Méximo Minimo % de andlises
realizadas no que cumprem Valor
R1 R2 ! trimestre a legislagdo Paramétrico
3 2 1 100%
Pardmetros &g
Escherichia coli (E. coli) 1] 100% 0
Bactérias coliformes 0 0
Desinfetante residual 0,8
Aluminio 200
Amonio 0.5
Numero de colbnias a 22 °C 0 s/ alt. Anormal
NUmero de colénias a 37 °C 0 s/ alt. Anormal
Condutividade 132 2500,0
Clostridium perfringens 0,000
Cor <2 20,0
pH 7,5 6,5-9
Ferro 200
Manganés 50
Nitratos 50.0
Nitritos - 0,5
Oxidabilidade 5
Cheiro a 25°C <1 3
Saber a 25°C <1 3
Turvagac <0,50 4,0
Antimonio 5
Arsénio 10
Benzeno 1
Benzo(a)pireno
Boro 1
Bromatos 10
Cadmio 5,0
Célcio
Chumbo 10
Cianetos 50
5 cloretos
= Cobre 2
Crémio 50
1,2 - dicloroetano 3
Dureza total
Enterococos 0 [{]
Fluoretos 1,5
Magnésio
Mercurio 1,00
Niquel 20
Hidrocarbonetos Aromaticos Paliciclicos (HAP) 0,1
Benzo(b)flucranieno
Benzo(k)fluoranteno
Eenzo(ghi) perileno 0,01
Indeno(1,2,3cd)pireno
Selénio 10
Clorelos
Tetracloroeteno
Tricloroeteno
Trihalometanos 100
Tricloroetano e tetracloroetano 10
Cloroformio
Bromoitrmio
Dibromoclorometano
Bromodiclorometano
Sédio 200
Sulfatos 250
Pesticidas individuais 0.1
Atrazina 0,1
Desetilatrazina 0,1
Desetilterbutilazina 0,1
Tebuconazole 0,1
Pesticidas total 0,5
Diurao 0,1
Linurao 0,1
Terbutilazina 0,1
Alfa Total
Beta Total
Dose Indicativa
Radao
Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a &gua distribuida no Sistema de Abastecimento, estd em conformidade
com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/07 de 27 de agosto.




MUNICIPIO DE SABROSA
Em cumprimento do estabelecido no Artigo 17° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Municipio de Sabrosa informa %
consumidores do Concelho os resultados obtidos nas andlises de demonstragdo de conformidade com as normas de qualidade da
4gua, relativamente ao 3.° trimestre de 2019. O plano de amostragem e anélise operado pelo MS, no Concelho de Sabrosa, &
estabelecido anualmente e inclui 15 Zonas de Abastecimento distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma
|adequada cobertura. Todas as determinagbes sdo realizadas no total cumprimento das disposiges legais constantes do Decreto-Lei
306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a pardmetros, frequéncia de amostragem e analises, e métodos
analiticos.
Sistema de Abastecimento da ATMAD - Alta (ZA43) - Manuel Améncio Vilela - Sabrosa
N° de andlises Valor das anélises
anuais previstas no . )
Parimetros PCQA % d? anélises Méximo Minimo % de andlises
realizadas no que cumprem Valor
R1 R2 I trimestre a legislagdo Paramétrico
6 2 1 100%
Pardmetros microbialégicos
Escherichia coli (E. coli) 0 0
Bactérias coliformes 0 0
Desinfetante residual 0.4
Aluminio 102 200
Aménio 0,5
NUumero de coldnias a 22 °C 0 s/ alt. Anormal
Nimero de coldnias a 37 °C 0 s/ alt. Anormal
Condutividade 81 2500,0
Clostridium perfringens 0 0,000
Cor 2,5 20,0
pH 7.4 6,5-9
Ferro 102 200
Manganés <15 - 50
Nitratos 50,0
Nitritos <0,02 0.5
Oxidablidade 1,2 5
Cheiro a 25°C <1 3
Sabor a 25°C <1 3
Turvagio <0,50 4.0
Antimonio <0,02 5
Arsenio 10
Benzeno 1
Benzo(a)pireno <0,005
Boro 1
Bromatos 10
Cadmio 5,0
Célcio 12
5 Chumbo <2 10
= Cloritos <0,010 50
Cloratos <0,010
Cobre 0,003 2
Cromio <2 50
1,2 - dicloroetano 3
Dureza total 30
Enterococos 0 0
Fluoretos 1,5
Magnésio <1,0
Mercrio 1,00
Nique! <5 20
Hidrocarbonstos Arométicos Policiclicos (HAP) <0,010 0,1
[Benzo(b)fuoranteno <0,010
Benzo(k)fluoranteno <0,010
Benzo(ghi) perileno <0,070 0,01
|Indenc(1,2,3cd)pireno <',010
Selénio 10
Cloretos
Tetracloroeteno
Tricloroeteno
Trihalometanos 65 100
Tricloroetano e tetracloroetano 10
Clorofarmio 54
Bromoférmio <0,5
Dibromoclorometano 2,3
Bromodiclorometano 11
Sédio 200
Sulfatos 250
Pesticidas individuais 0,1
Abrazina 0,1
Desetilatrazina 01
Desetilterbutilazina 0,1
Tebuconazole 0,1
Pesticidas total 0,5
Diurdo 0,1
Linurdo 0,1
Terbutilazina 0,1
Alfa Total
Beta Total
Dose Indicativa
Raddo
Os resuitados analiticos apresentados evidenciam que a agua distribuida no Sistema de Abastecimento, esta em conformidade com
as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/07 de 27 de Agosto.




