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EDITAL

QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
1. TRIMESTRE DE 2017

------ Dr. Domingos Manuel Alves Carvas, Presidente da Camara Municipal de Sabrosa, torna

publico que:
------ Em cumprimento do estabelecido no Artigo 17.° do Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de
agosto, estdo disponiveis, nestes Servigos, os resultados obtidos nas analises de demonstragio de
conformidade com as normas de qualidade da 4gua, relativas ao 1.° trimestre de 2017. O plano de
amostragem e analises operado pelo Municipio de Sabrosa, é estabelecido anualmente, através do
Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) e inclui 96 pontos de colheita, distribuidos

na rede de abastecimento.
------ O numero reduzido de incumprimentos que foram detectados e prontamente corrigidos,
resultaram de situagdes pontuais, sem continuidade € que a repeti¢do das amostragens e andlises,

sempre realizadas nestas circunstincias, viriam a demonstrar pela inexisténcia de qualquer

problema com significado para a saide publica.
------ Todas as determinagbes foram e sdo realizadas no escrupuloso cumprimento das disposigdes

legais constantes do Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, nomeadamente no que se refere a

parametros, frequéncia de amostragem e andlises e métodos analiticos.
------ Os resultados obtidos neste trimestre, demonstram que a 4gua distribuida pelo Municipio de
Sabrosa, estd em conformidade com as normas da qualidade estabelecidas no referido Decreto-
Lei. -

------ Para constar se lavrou o presente Edital (a0 qual estdo anexadas dezassete folhas), que vai

ser afixado no atrio do edificio da Cémara Municipal de Sabrosa e que também se encontra

disponivel na Internet no sitio do Municipio. www.cm-sabrosa.pt .

Sabrosa, 9 de maio de 2017
)f Presidente da Cémara

Mivie pilte

Dr. Domingos Manuel Alves Carvas

Fatima Vilar
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MUNICIPIO DE SABROSA
qu cumprimento do estabelecido no Artigo 17° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Municipio de Sabrosa informa os
consumidores do Concelho os resultados obtidos nas andlises de demonstragdo de conformidade com as normas de qualidade da
agua, relativamente ao 1.° trimestre de 2017. O plano de amostragem e andlise operado pelo MS, no Concelho de Sabrosa, &
estabelecido anualmente e inclui 15 Zonas de Abastecimento distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma
adequada cobertura. Todas as determinagBes s3o realizadas no total cumprimento das disposicdes legais constantes do Decreto-
|Lei 306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a pardmetros, frequéncia de amostragem e analises, e métodos
analiticos.
Sistema de Abastecimento de Souto Maior 1 (ZA17)
N° de an4lises Valor das anélises
anuais previstas no
Parametros PCQA % dt_e andlises Méximo Minima % de andlises
realizadas no gque cumprem Valor
R1 R2 I trimestre a legislagio Paramétrico
6 2 1 100%
Parametros microbiolégicos
Escherichia coli (E. coli} 0 100% 0
Bactérias coliformes 0 0
Desinfetante residual 0,9
Aluminio 59 200
Aménio <0,02 0,5
Nimero de colonias a 22 °C 0 s/ alt. Anormal
Numero de colénias a 37 °C 0 s/ alt. Anormal
Condutividade 70 2500,0
Clostridium perfringens 0 0,000
Cor <2 20,0
pH 6,6 6,5-9
Ferro 101 200
Manganés <15 50
Nitratos <10 50,0
Nitritos <0,02 0,5
Oxidabilidade 1 5
Cheiro a 25°C <1 3
Sabor a 25°C <1 3
Turvagéo 0,65 4,0
Antiménio <3,5 5
Arsénio <3 10
Benzeno 0,26 1
Benzo{a)pireno <0,005
3 Boro <0,3 1
§ Bromatos <5,0 10
E Cadmio <1 5,0
Y Calcio <5
o Chumbo <3 10
5 Cianetos <15 50
o
b3 Cloretos 16
Cobre <0,01 2
Crémio <2 50
1,2 — dicloroetano <0,9 3
Dureza total <17
Enterococos 0 0
Fluoretos <0,1 1,5
Magnésio <1,0
Merctirio <0,20 1,00
Niquel <5 20
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP) <0,010 0,1
Benzo(b)fluoranteno <0,010
Benzo{k)fiuoranteno <0,010
Benzo(ghi) perileno <0,010 0,01
Indeno(1,2,3-cd)pireno <0,010
Selénio <3 10
Cloretos
Tetracloroeteno <1,5
Tricloroeteno <1,5
Trihalometanos <5 100
Tricloroetano e tetracloroetano <1,5 10
Cloroformio <5
Bromoformio <b
Dibremociorometanc <5
Bromodiclorometano <5
20dio <5 200
Sulfatos <10 250
MCPA <0,025 0,1
Atrazina <0,025 0,1
Desetilatrazina <0,025 0,1
Desetilterbulllazina <0,025 0,1
Tebuconazole <0,025 0,1
Pesticidas total <0,025 0,5
Diurdo <0,025 0,1
Linurao <0,025 0,1
Terbutilazina <0,025 0,1
Alfa Total <0,05
Beta Total <0,10
Dose Indicativa <0,10
Radao 76,6
Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a dgua distribuida no Sistema de Abastecimento, estad em conformidade
com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/07 de 27 de Agosto.
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MUNICIPIO DE SABROSA
Em cumprimente do estabelecido no Artigo 17° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Municipio de Sabrosa informa os
consumidores do Concelho os resultados obtidos nas anélises de demonstragio de conformidade com as normas de qualidade da
agua, relativamente ao 1.° trimestre de 2017. O plano de amostragem e anlise operado pelo MS, no Concelho de Sabrosa, é
estabelecido anualmente e inclui 15 Zonas de Abastecimento distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma
|adequada cobertura. Todas as determinagdes sdo realizadas no total cumprimento das disposicoes legais constantes do Decreto-
Lei 306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a pardmetros, frequéncia de amostragem e andlises, e métodos
analiticos.

Sistema de Abastecimento de Souto Maior 2 (ZA18)
N° de andlises Valor das analises
anuais previstas no
Parametros PCQA % de andlises Meiximo Minimo % de analises
realizadas no que cumprem Valor

R1 R2 ! trimestre a legislagao Paramétrico

6 2 1 100%
Parametros microbiolégicos
Escherichia coli (E. coli) 0 100% 0
Bactérias coliformes 0 0
Desinfetante residual 1 0,8
Aluminio <30 200
Aménio 0,02 0,5
Numero de colénias a 22 °C 0 s/ alt. Anormal
NUmero de colénias a 37 °C 0 s/ alt. Anormal
Condutividade 52 2500,0
Clostridium perfringens 0 0,000
Cor <2 20,0
pH 6,1 6,5-9
Ferro 79 200
Manganés <15 50
Nitratos <10 50,0
Nitritos <0,02 0,5
Oxidabilidade <1,0 - 5
Cheiro a 25°C <1 3
Sabor a 25°C <1 3
Turvagdo 0,7 4,0
Antimonio <3,5 5
Arsénio <3 10
Benzeno <0,26 1
Benzo(a)pireno <0,005
Boro <0,3 1
Bromatos <5,0 10
Cédmio <1 5,0
Caélcio <5
Chumbo <3 10
Cianetos <15 50
Cloretos 15
Cobre <0,01 2
Crémio <2 50
1,2 — dicloroetano <0,9 3
Dureza total <17
Enterococos 0 0
Fluoretos <0,1 1,5
Magnésio <1,0
Merctirio <0,20 1,00
Niquel <5 20
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP) <0,010 0,1
Benzo(bfluoranteno <0,010
Benzo(k)fluoranteno <0,010
Benzo(ghi) perileno <0,010 0,01
Indeno(1,2,3-cd)pireno <0,010
Selénio <3 10
Cloretos
Telracloroeteno <15
Tricloroeteno <1,5
Trihalometanos 7 100
Tricloroetano e tetracloroetano <1,5 10
Clorolormio 7
Bromofdrmio <5
Dibromoclorometano <5
Bromodiclorometano <5
Sodio <5 200
Sulfatos <10 250
MCPA <0,025 0,1
Atrazina <0, 025 0,1
] azina <0,025 0,1
Desetilterbutilazina <0,025 0,1
Tebuconazole <0,025 0,1
Pesticidas total <0,025 0.5
Diurdo <0,025 0.1
Linuréo <0,025 0,1
Terbutilazina <0,025 0.1
Alfa Total <0,05
Beta Total <0,10
Dose Indicativa <0,10
Radao 117
Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a 4gua distribuida no Sistema de Abastecimento, estd em conformidade
com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lel 306/07 de 27 de Agosto.*PH-Caracteristicas naturais hidrogeolégicas
da origem da &gua.
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MUNICIPIO DE SABROSA
[Em cumprimento do estabelecido no Artigo 17° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Municipio de Sabrosa informa os
consumidores do Concelho os resultados obtidos nas analises de demonstragdo de conformidade com as normas de qualidade da
4gua, relativamente ao 1.° trimestre de 2017. O plano de amostragem e analise operado pelo MS, no Concelho de Sabrosa, &
estabelecido anualmente e inclui 15 Zonas de Abastecimento distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma
1adequada cobertura. Todas as determinagbes sédo realizadas no totat cumprimento das disposigdes legais constantes do Decreto-Lei
306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e andlises, e métodos
analiticos.
Sistema de Abastecimento de Pinhdo Cel (ZA20)
N° de analises Valor das andlises
anuais previstas
Parametros no PCQA % de analises Maximo Minimo % de andlises
realizadas no que cumprem Valor
R1 R2 ! tri t alegislagdo | Paramétrico
] 2 1 100%
Para 05 mi ol
Escherichia coli (E. coli) 0 100% 0
Bactérias coliformes 0 0
Desinfetante residual 0,5 0,3
Aluminio 53 200
Amonio <0,02 0,5
NUmero de colbnias a 22 °C 1 s/ alt, Anormal
Ndamero de colbnias a 37 °C 0 s/ alt. Anormal
Condutividade 38 2500,0
Clostridium perfringens 0 0,000
Cor 3,7 20,0
pH 6* 6,5-9
[Ferro 76 200
Manganés <15 50
'Nitratos <10 50,0
Nitritos <0,02 0,5
Oxidabilidade 1 - 5
Cheiro a 25°C <1 3
Sabor a 25°C <1 3
Turvagao <0,5 4,0
Antimbnio <3,5 5
Arsénio <3 10
Benzeno <0,26 1
Benzo(a)pireno <0,005
Boro <0,3 1
Bromatos <5,0 10
Cadmio <1 5,0
Calcio <5
Chumbo <3 10
Cianetos <15 50
Cloretos 13
Cobre <0,01 2
Créomio <2 50
1,2 — dicloroetano <0,9 3
Dureza total <17
Enterococos 0 9
Fluoretos <0,1 1,5
Magnésio <1,0
Mercario <0,20 1,00
Niguel <5 20
Hidrocarbonetos Aramaticos Policiclicos (HAP) <0,010 0,1
Benzo(bjfluoranteno <0,010
Benzo(kjfluoranteno <0,010
'Benzo(ghi] perileno <0,010 0,01
Indeno(1,2,3-cd)pireno <0,010
Selenio <3 10
Cloretos
Tetracloroeteno <7,5
Tricloroeteno <1,5
Trhalometanos -] 100
Tricloroetano e tetracloroetano <1,5 10
Cloroférmio 8
Bromoférmio <5
Dibromoclorometano <5
Bromodiclorometano <5
Sédio <5 200
Sullatos <10 250
MCFA <0,025 0,1
Atrazina <0,025 0.1
Desetilatrazina <0,025 0,1
Desetilterbutilazina <0,025 0,1
Tebuconazole <0,025 0,1
Pesticidas total <0,025 0,5
Diurdo <0,025 0,1
Linurdo <0,025 0,1
Terbutilazina <0,025 0 100% 0,1
Alfa Total <0,05
Beta Total <0,10
iDose Indicativa <0,10
Radéo 265
Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a agua distribuida no Sistema de Abastecimento, estd em conformidade com
as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/07 de 27 de Agosto. *PH - Caracteristicas naturais hidrogeol6gicas da
origem da agua.
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MUNICIPIO DE SABROSA
Em cumprimento do estabelecido no Artigo 17° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Municipio de Sabrosa informa os
consumidores do Concelho os resultados obtidos nas andlises de demonstragio de conformidade com as normas de qualidade da
agua, relativamente ao 1.° trimestre de 2017. O plano de amostragem e anélise operado pelo MS, no Concelho de Sabrosa, &
estabelecido anualmente e inclui 15 Zonas de Abastecimento distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma
adequada cobertura. Todas as determinagBes sdo realizadas no total cumprimento das disposigdes legais constantes do Decreto- ]
Lei 306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a pardmetros, frequéncia de amostragem e andlises, e métodos ‘ ml \
analiticos.
Sistema de Abastecimento de Pagos (ZA27)
Ne de analises Valor das andlises
anuais previstas no . _
Parametros PCQA % d? andlises Méximo Minimo % de andlises
realizadas no que cumprem Valor
R1 R2 ! trimestre a legislagao Paramétrico
6 2 1 100%
Escherichia coli (E. coli) 0 0 100% 0
Bactérias coliformes 0 0 0
Desinfetante residual 0,6 0,5
Aluminio <30 200
Amonio <0,02 0,5
Nimero de coldnias a 22 °C 0 s/ alt. Anormal
Ndmero de coldnias a 37 °C 2 s/ alt. Anormal
Condutividade 113 2500,0
Clostridium perfringens 0 0,000
Cor <2 20,0
pH 6,2 6,59
Farro <50 200
Manganés <15 50
Nitratos 22 50,0
Nitritos <0,02 - 0,5
Oxidabilidade 3,2 5
Cheiro a 25°C <1 3
Sabor a 25°C <1 3
Turvagdo 0,6 4,0
Antiménio <3,5 5
Arsénio <3 10
Benzeno <0,26 1
Benzo(a)pireno <0,005
Boro <0,3 1
Bromatos <5,0 10
Céadmio <1 5,0
Calcio <5
Chumbo <3 10
Cianetos <15 50
Cloretos <10
Cobre <0,01 2
Crémio <2 50
1,2 — dicloroetano <0,9 3
Dureza total <17
Enterococos Q 0
Fluoretos <0,1 1,5
Magnésio 3
Mercurio <0,20 1,00
Niguel <5 20
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (HAP) <0,010 0,1
Benzo(b)fluoranteno <0,010
Benzo(kfluoranteno <0,010
Benzo(ghi} perileno <0,010 0,01
Indeno(1,2,3-cd)pireno <0,010
Selénio <3 10
Cloretos <10
Tetracloroeteno <1,5
Tricloroeteno <1,5
Trihalometanos <5 100
Tricloroetano e tetracloroetano <1,5 10
Clorofdrmio <5
Bromoférmio <5
Dibromoclorometano <5
Bromodiclorometano <5
Sadio 10 200
Sulfatos <10 250
MCPA <0,025 0,1
Atrazina <0,025 0,1
Desetilatrazina <0,025 0,1
esetilterbutilazina <0,025 0,1
MCFPA <0,025 0,1
Pesticidas total <0,025 0.5
Diurdo 0,025 0,1
Linurdo <0,025 0,1
Terbutilazina <0,025 0,1
Alfa Total <0,04
Beta Total <0,10
Dose Indicativa <0,10
Radéo 16,7
Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a &gua distribuida no Sistema de Abastecimento, ndo estd em
conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/07 de 27 de Agosto.*PH-Caracteristicas naturais
hidrogeoldgicas da origem da dgua.




MUNICIPIO DE SABROSA
|Em cumprimento do estabelecido no Artigo 17° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Municipio de Sabrosa informa os
consumidores do Concelho os resultados obtidos nas anélises de demonstragio de conformidade com as normas de qualidade da
agua, relativamente ao 1.° trimestre de 2017. O plano de amostragem e anglise operado pelo MS, no Concelho de Sabrosa, &
estabelecido anuaimente e inclui 15 Zonas de Abastecimento distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma
1adequada cobertura. Todas as determinagbes sdo realizadas no total cumprimento das disposicoes legais constantes do Decreto-
Lei 306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e anélises, e métod
analiticos.
Sistema de Abastecimento de Fermentdes (ZA28)
N° de anélises Valor das andlises
anuais previstas no . .
Parametros PCQA % d? andlises Méiximo Minimo % de analises
realizadas no que cumprem Valor
R1 R2 I tri tre a legislagdo Paramétrico
[ 2 1 100%
[Escherichia coli (E. coli) 0 100% 0
Bactérias coliformes 0 1]
Desinfetante residual 0.2 <0,1
Aluminio <30 200
Aménio <0,02 0,5
Namero de colonias a 22 °C 0 s/ alt. Anormal
Nimero de colénias a 37 °C 0 s/ alt. Anormal
Condutividade a7 2500,0
Clostridium perfringens 0 0,000
Cor 2,2 20,0
pH 6.8 6,59
[Ferro 76 200
Manganés <15 50
Nitratos <10 50,0
Nitritos <0,02 0,5
Oxidabilidade 1 - 5
Cheiro a 25°C <1 3
Sabor a 25°C <1 3
Turvagao <0,5 4,0
Antiménio <35 5
Arsénio <3 10
Benzeno <0,26 1
Benzo{a)pireno <0,005
Boro <0,3 1
Bromatos <5,0 10
Céadmio <1 5,0
Calcio 12
Chumbo <3 10
8 Cianetos <15 50
b Cloretos 12
Cobre <0,01 2
Crémio <2 50
1,2 — dicloroetano <0,9 3
Dureza total 30
Enterococos 0 0
Fluoretos <0,1 15
Magnésio <1,0
Merctrio <0,20 1,00
Niquel <5 20
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP) <0,010 0,1
Benzo(b)fluoranteno <0,010
Benzo(k)fluoranteno <0,010
Benzo{ghi) perileno <0,010 0,01
Indeno(1,2,3-cd)pireno <0,010
Selénio <3 10
Cloretos
Tetracloroeteno <1,5
Tricloroeteno <1,5
Trnhalometanos 13 100
Tricloroetano e tetracloroetano <1,5 10
Clorolormio LE]
Bromoférmio <5
 Dibromoclorometano <5
Bromodiclorometano <5
Sadio <5 200
Sulfatos <10 250
MCPA <0,025 01
Atrazina <0,025 0,1
Desetilatrazina <0,025 0,1
Desetilterbutilazina <0,025 0,1
Tebuconazole <0,025 0,1
Pesticidas total <0,025 0,5
Diurao <0,025 0,1
Linurdo <0,025 0.1
Terbutilazina <0,025 0,1
Alfa Total <0,05
Beta Total <0,10
Dose Indicativa <0,10
Radao <10,0
Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a agua distribuida no Sistema de Abastecimento, esta em conformidade
com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/07 de 27 de Agosto.




MUNICIPIO DE SABROSA
Em cumprimento do estabelecido no Artigo 17° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Municipio de Sabrosa informa os
consumidores do Concelho os resultados obtidos nas andlises de demonstragdo de conformidade com as normas de qualidade da
agua, relativamente ao 1.° trimestre de 2017. O plano de amostragem e andlise operado pelo MS, no Concelho de Sabrosa, é
estabelecido anualmente e inclui 15 Zonas de Abastecimento distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma
adequada cobertura. Todas as determinagdes s&o realizadas no total cumprimento das disposigdes legais constantes do Decreto-
Lei 306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e andlises, e métodos| |
analiticos.
Sistema de Abastecimento de S. Lourenco de Ribapinhio (ZA38)
N° de anélises Valor das anilises
anuais previstas no
Parametros PCQA % d? andlises Méximo Minimo % de anélises
realizadas no que cumprem Valor
R1 R2 trimestre a legislagdo Paramétrico
6 2 100%
Parametros microblolégicos
Escherichia coli (E. coli) 0 0 100% 0
Bactérias coliformes 0 0 0
Desinfetante residual Q0,7 0,2
Aluminio 160 200
Aménio <0,02 0,5
NUmero de colérias a 22 °C 0 s/ alt. Anormal
Nimero de colénias a 37 °C 0 s/ alt. Anormal
Condutividade 68 2500,0
Clostridium perfringens [4] 0,000
Cor 2,8 20,0
pH *6,4 6,5-9
Ferro <50 200
Manganés 18 50
Nitratos <10 50,0
Nitritos <0,02 0,5
Oxidabilidade 1,6 - 5
Cheiro a 25°C <1 3
Sabor a 25°C <1 3
Turvagao 1,9 4,0
Antiménio <3,5 5
Arsénio 5 10
Benzeno <0,26 1
Benzo(a)pireno <0,005
Boro <0,3 1
Bromatos <5,0 10
Cadmio <1 50
Calcio <5
Chumbo <3 10
Cianetos <15 50
Cloretos <10
Cobre <0,01 2
Cromio <2 50
1,2 — dicloroetano <0,9 3
Dureza total <17
Enterococos 0 0
Fluoretos <0,1 1,5
Magnésio <1,0
Mercirio <0,20 1,00
Niquel <5 20
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP) <0,010 0,1
[éenzo(b)ﬁuoranteno <0,010
Benzo(k)fluoranteno <0,010
Benzo(ghi) perileno <0,010 0,01
indeno(1,2,3-cd)pireno <0,010
Selénio <3 10
Cloretos
Tetracloroeteno <1,5
Tricloroeteno <1,5
Trihalometanos 6 100
Tricloroetano e tetracloroetano <1,5 10
Cloroférmio 6
Bromoférmio <5
Dibromoclorometano <5
Bromodiclorometano <5
Sédio 6 200
Suifatos <10 250
Pesticidas totais 0,1
Atrazina <0,025 0,1
Deseti a <0,025 0,1
Desetilterbutilazina <0,025 0,1
Tebuconazole <0,025 0,1
MCPA <0,025 0,5
Diurdo <0,025 0,1
Linurdo <0,025 0,1
Terbutilazina <0,025 0,1
Alfa Total 0,06
Beta Total 0,18
Dose Indicativa <0,10
Radéo 78,6
Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a 4gua distribuida no Sistema de Abastecimento, ndo esta em conformidade
com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/07 de 27 de agosto. *PH - caracteristicas naturais hidrogeologicas
da origem da agua.




MUNICIPIO DE SABROSA

Em cumprimento do estabelecido no Artigo 17° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, 0 Municipio de Sabrosa informa os
consumidores do Concelho os resultados obtidos nas andlises de demonstragio de conformidade com as normas de qualidade da
agua, relativamente ao 1.° trimestre de 2017. O plano de amostragem e anélise operado pelo MS, no Concetho de Sabrosa, €
estabelecido anualmente e inclui 15 Zonas de Abastecimento distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma
adequada cobertura. Todas as determinagbes séo realizadas no total cumprimento das disposigoes legais constantes do Decreto-Leil
306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e andlises, e métodos
analiticos.
jistema de Abastecimento da ATMAD - Alta (ZA43) - Manuel Ribeirio Machado - Parada do Pinhd

N° de anélises Valor das andlises

anuals previstas

Parametros no PCQA % de analises Méximo Minimo % de anidlises
realizadas no que cumprem Valor

R1 R2 | trimestre a legislagéo Paramétrico

6 2 1 100%
Escherichia coli (E. coli) 0 100% 0
Bactérias coliformes 0 4]
Desinfetante residual 0,6
Aluminio 72 200
Amoénio <0,02 0,5
Nimero de colonias a 22 °C 0 s/ alt. Anormal
Numero de colonias a 37 °C 0 s/ alt. Anormal
Condutividade 138 2500,0
Clostridium perfringens 0 0,000
Cor <2 20,0
pH 6,7 6,5-9
Ferro 200
Manganés <15 - 50
Nitratos 50,0
Nitritos 0.5
Oxidabilidade 2,6 5
Cheiro a 25°C <1 3
Sabor a 25°C <1 3
Turvagio <0,5 4,0
Antiménio 5
Arsénio 10
Benzeno 1
Benzo(a)pireno
Boro 1
Bromatos 10
Céadmio 5,0
Calcio 100%
Chumbo 10
Cianetos 50
Cloretos
Cobre 2
Crémio 50
1,2 - diclorostano 3
Dureza total
Enterococos 0
Fluoretos 1,5
Magnésio
Mercurio 1,00
Niguel 20
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos {(HAP) 0,1
Benzo(b)fiuoranteno
Benzo(k)fluoranteno
Benzo(ghi) perileno 0,01
Indeno(1,2,3-cd)pireno
Selénio 10
Cloretos
Tetracloroeteno
Tricloroeteno
Trihalometanos 100
Tricloroetano e fetracloroetano 10
Cloroférmio
[Bromofarmio
Dibromoclorometano
Bromodiclorometano
Sodio 200
Sulfatos 250
Pesticidas individuais 0.1
Afrazina 0.1
Desetilatrazina 0,1
Desetillerbutilazina 0,1
Tebuconazole Q 0,1
Pesticidas total 0,5
Diurdo 0,1
Linuréo 0.1
Terbutilazina 0.1
Alfa Total
Beta Total
Dose Indicativa
Radao

|Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a 4gua distribuida no Sistema de Abastecimento, estd em conformidade com

ias normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/07 de 27 de Agosto.



Muricipio de Sabrosa

MUNICIPIO DE SABROSA
Em cumprimento do estabelecido no Artigo 17° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Municipio de Sabrosa informa os
consumidores do Concelho os resultados obtidos nas anélises de demonstragéo de conformidade com as normas de qualidade da |
agua, relativamente ao 1.° trimestre de 2017. O plano de amostragem e andlise operado pelo MS, no Concelho de Sabrosa, &
estabelecido anualmente e inclui 15 Zonas de Abastecimento distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma
adequada cobertura. Todas as determinagbes séo realizadas no total cumprimento das disposicdes legais constantes do Decreto-Lei
306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parimetros, frequéncia de amostragem e andlises, e métodos
|analiticos.
Sistema de Abastecimento da - Alta (ZA44) - EMAR - Fragas ‘
N° de andlises Valor das andlises
anuais previstas no . :
Parametros PCQA % dt_a anélises Méximo Minimo % de anélises
realizadas no que cumprem Valor

R1 R2 ! trimestre a legislagdo Paramétrico

[ 2 1 100%
Pardmetros microbiolégicos
Escherichia coli (E. coli) 0 100% Q
Bactérias coliformes 0 0
Desinfetante residual 0,6
Aluminio 35 200
Aménio <0,02 0,5
Nimero de coldnias a 22 °C 0 s/ alt. Anormal
Nimero de coldnias a 37 °C 1 s/ alt. Anormal
Condutividade 87 2500,0
Ciostridium perfringens 0 0,000
Cor <2 20,0
pH 74 6,5-9
Ferro <50 200
Manganés <15 - 50
Nitratos 50,0
Nitritos <0,02 0,5
Oxidabilidade 2,5 5
Cheiro a 25°C <1 3
Sabor a 25°C <1 3
Turvagio <0,50 4,0
Antiménio 5
Arsénio 10
Benzeno 1
Benzo{a)pireno <0,005
Boro 1
Bromatos 10
Cadmio 5,0
Calcio 13 100%
Chumbo <3 10
Cianetos 50
Cloretos
Cobre <0,01 2
Cromio 50
1,2 — dicloroetano 3
Dureza tota! 32
Enterococos 0 0
Fluoretos 1,5
Magnésio <1,0
Mercurio 1,00
Niquel <5 20
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP) <0,010 0,1
[Benzo(b)fiuoranteno <0,010
Benzo(k)fluoranteno <0,010
Benzo(ghi) perileno <0,010 0.01
Indeno(1,2,3-cd)pireno <0,010
Selénio 10
Cloretos
Tetracloroeteno
Tricloroeteno
Trihalometanos 40 100
Tricloraetano e tetraclorostano 10
Clorof6rmic 40
Bromoformio <5
Dibromoclorometano <5
Bromodiclorometano <5
Sédio 200
Sulfatos 250
Pesticidas individuais 0,1
Atrazina 0.1
Desetilatrazina 0,1
Desatilterbutilazina 0,1
Tebuconazole 0,1
Pesticidas total 0,5
Diurdo 0,1
Linurdo 0,1
Terbutilazina 0,1
Alfa Total <0,04
Beta Total <0,10
Dose Indicativa <0,10
Raddo <10,0
Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a 4gua distribuida no Sistema de Abastecimento, estd em conformidade com
as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/07 de 27 de Agosto.




MUNICIPIO DE SABROSA
Em cumprimento do estabelecido no Artigo 17° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Municipio de Sabrosa informa os
consumidores do Concelho os resultados obtidos nas andlises de demonstragio de conformidade com as normas de qualidade da
agua, relativamente ao 1.° trimestre de 2017. O plano de amostragem e anélise operado pelo MS, no Concelho de Sabrosa, &
estabelecido anualmente e inclui 16 Zonas de Abastecimento distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma
adequada cobertura. Todas as determinagbes sdo realizadas no total cumprimento das disposigoes legais constantes do Decreto-
Lei 306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a pardmetros, frequéncia de amostragem e andlises, e métodos
analiticos. '
Sistema de Abastecimento de Ordonho 1 (ZA22)
N° de anilises Valor das andlises
anuais previstas no '
Parametros PCQA % dc.; anélises Méximo Minimo % de andlises
realizadas no que cumprem Valor

R1 R2 ! trimestre a legislagdo Paramétrico

6 2 1 100%
Escherichia coli (E. coli) 0 100% 0
Bactérias coliformes 0 0
Desinfetante residual 0,1
Aluminio 69 200
Aménio <0,02 0,5
Numero de colénias a 22 °C >300 s/ alt. Anormal
Nimero de colonias a 37 °C >300 s/ alt. Anormal
Condutividade 222 2500,0
Clostridium perfringens 0 0,000
Cor 2,2 20,0
pH 8 6.5-9
Ferro <50 200
Manganés <15 - 50
Nitratos <10 50,0
Nitritos <0,02 0,5
Oxidabilidade 35 5
Cheiro a 25°C <1 3
Sabor a 25°C <1 3
Turvagdo <0,5 4,0
Antiménio <3,5 5
Arsénio <3 10
Benzeno <0,26 1
Benzo(a)pireno <0,005
Boro <0,3 1
Bromatos <5,0 10
Cadmio <1 5,0
Calcio <5
Chumbo <3 10
Cianetos <15 50
cloretos 52
Cobre <0,01 2
Crémio <2 50
1,2 — dicloroetano <0,9 3
Dureza total <17
Enterococos 0 0
Fluoretos <0,1 1,5
Magnésio 1,3
Mercurio <0,20 1,00
Niquel <5 20
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP) <0,010 0,1
Benzo(bjflucranteno <0,010
Benzo(k)fluoranteno <0,010
Benzo{ghi) perileno <0,010 0,01
Indeno(1,2,3-cd)pireno <0010
Selénio <3 10
Cloretos
Tetracloroeteno <1,5
Tricloroeteno <15
Trihalometanos 43 100
Tricloroetano e tetracloroetano <1,5 10
Cloroférmio 38
Bromoldrmio <5
Dibromoclorometano <5
Bromediclorometano 5
Sédio <5 200
Sulfatos <10 250
Pesticidas individuais <0,025 0,1
Atrazina <0,025 0,1
Desetilatrazina <0,025 0,1
MCPA <0,025
Desetilterbutilazina <0,025 0,1
Tebuconazole <0,025 100% 0,1
Pesticidas total < 0,0 05
Diurdo <0,0 0,1
Linurdo <0,025 0,1
Terbutilazina < 0,0 0,1
Alfa Total <0,04
Beta Total <0,10
Dose Indicativa <0,10
Radao <10,0

com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/07 de 27 de agosto.

Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a dgua distribuida no Sistema de Abastecimento, estd em conformidade




MUNICIPIO DE SABROSA
Em cumprimento do estabelecido no Artigo 17° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Municipio de Sabrosa informa os
consumidores do Concelho os resultados obtidos nas andlises de demonstragio de conformidade com as normas de qualidade da
agua, relativamente ao 1.° trimestre de 2017. O plano de amostragem e andlise operado pelo MS, no Concelho de Sabrosa, é
estabelecido anualmente e inclui 15 Zonas de Abastecimento distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma
adequada cobertura. Todas as determinagdes sdo realizadas no total cumprimento das disposigdes legais constantes do Decreto-L
Lei 306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a pardmetros, frequéncia de amostragem e andlises, e métodos
analiticos. =
Sistema de Abastecimento de Paradela de Guides (ZA26)
N° de anilises Valor das anilises
anuais previstas no .
Parametros PCQA % d? analises Méximo Minimo % de anélises
realizadas no que cumprem Valor
R R2 ! trimestre a legislacd Paramétrico
6 2 1 100%
Escherichia coli (E. coli) Q 0 100% 0
Bactérias coliformes 0 0 [4
Desinfetante residual >1,5 0,9
Aluminio 89 200
Amonio 0,02 0,5
Niimero de col6nias a 22 °C 0 s/ alt. Anormal
Ndmero de colénias a 37 °C 0 s/ alt. Anormal
Condutividade 122 2500,0
Clostridium perfringens 0 0,000
Cor 7.3 20,0
pH 7.5 6,5-9
Ferro <50 200
Manganés <15 50
Nitratos <10 50,0
'Nitritos <0,02 - 0,5
Oxidabilidade 3,7 5
Cheiro a 25°C <1 3
Sabor a 25°C <1 3
Turvagao 3,2 4,0
Antimonio <3,5 5
Arsénio <3 10
Benzeno <0,26 1
Benzo(a)pireno <0,005
3 Boro <0,3 1
_g Bromatos <5,0 10
K Cadmio <1 5,0
S Calcio 8
o Chumbo <3 10
B Cianetos <15 50
& cloretos 96
= Cobre <0,01 2
Croémio <2 50
1,2 — dicloroetano <0,9 3
Dureza total 46
Enterococos 0 0
Fiuoretos <0,1 1,5
Magnésio 6,3
Mereiirio <0,20 1,00
Niguel <5 20
Hidrocarbonetos Arométicos Paliciclicos (HAP) <0,010 0,1
Benzo(b)fluoranteno <0,010
Benzo(k)fluoranteno <0,010
Benzo{ghi) perileno <0,010 0,01
Indeno(1,2,3-cd)pireno <0,010
Selénio <3 10
Cloretos
Tetracloroeteno <1,5
Tricloroeteno <1,5
Trihalometanos <5 100
Tricloroetano e letracloroetano <1,5 10
Cloroférmio <5
Bromoftrmio =
Dibromoclorometano <5
Bromodiclorometano <5
Sédio 15 200
Sulfatos <10 250
Pesticidas individuais 0,1
Atrazina <0,025 0,1
Desetilatrazina <0,025 0,1
Desetilterbutiiazina <0,025 0,1
MCPA <0,025
Tebuconazole <0,025 0,1
Pesticidas total <0,025 0,5
Diurgo <0,025 0.1
Linurdo <0,025 0,1
Terbutilazina <0,025 0.1
Alfa Total <0,04
Beta Total <0,10
Dose Indicativa <0,10
Radao 30
Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a dgua distribuida no Sistema de Abastecimento, estd em conformidade
com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/07 de 27 de agosto.




MUNICIPIO DE SABROSA
Em cumprimento do estabelecido no Artigo 17° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Municipio de Sabrosa informa os
consumidores do Concelho os resultados obtidos nas andlises de demonstracio de conformidade com as normas de qualidade da
agua, relativamente ao 1.° trimestre de 2017. O plano de amostragem e analise operado pelo MS, no Concelho de Sabrosa, &
estabelecido anuaimente e inclui 16 Zonas de Abastecimento distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma
adequada cobertura. Todas as determinagdes sao realizadas no total cumprimento das disposicbes legais constantes do Decreto-Lei
306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e andlises, e métodos
analiticos.
Sistema de Abastecimento de Sobrados (ZA29)
N° de analises Valor das analises
anuais previstas .
Parametros no PCQA % dcle anilises Méximo Minimo % de analises
realizadas no que cumprem Valor
R1 R2 ' trimestre a legislagdo | Paramétrico
[ 2 1 100%
Parametros microbiolégicos
Escherichia coli (E. coli) 0 0 100% 0
Bacterias coliformes 0 0 0
Desinfetante residual 0,2 <0,1
Aluminio <30 200
Amonio <0,02 0,5
Numero de col6nias a 22 °C 0 s/ alt. Anormal
Nomero de coldnias a 37 °C 0 s/ ait. Anormal
Condutividade 122 2500,0
Clostridium perfringens 0 0,000
Cor <2 20,0
pH 7 6,59
Ferro <50 200
Manganés <15 50
Nitratos <10 50,0
Nitritos <0,02 - 0.5
Oxidabilidade 2,7 5
Cheiro a 25°C <1 3
Sabor a 25°C <1 3
Turvagio <0,5 4,0
Antiménio <3,5 5
Arsénio <3 10
Benzeno <0,26 1
Benzo(a)pireno <0,005
3 Boro <0,3 1
§ Bromatos <5 10
& Cadmio <1 5,0
% Calcio 8
= Chumbo <3 10
& Cianetos <15 50
b Cloretos <10
Cobre <0,01 2
Cromio <2 50
1,2 - dicloroetano <0,9 3
Dureza total 36
Enterococos 0 0
Fluoretos <0,1 1,5
Magnésio 3,8
Mercurio <0,20 1,00
Niquel <5 20
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAF) <0,010 0,1
Benzo(b)fluoranteno <0,010
Benzo(k|fluoranteno <0,010
Benzo(ghi) perileno <0,010 0,01
Indeno(1,2,3-cd)pireno <0,010
Selénio <3 10
Cloretos 52
Tetracloroeteno <1,5
Tricloroeteno <1,5
Tnhalometanos <5 100
‘Tncloroetano e tetracloroetano <1,5 10
Cloroférmio <5
Bromoformio <5
Dibromoclorometano <5
Bromodiclorometano <5
Sodio 9 200
Sulfatos <10 250
Pesticidas individuais 0,1
Desetilatrazina <0,025 0,1
Desetilerbutiazina <0,025 0,1
MUPA <(),025
‘Tebuconazole <0,0 0,9
[Pesticidas total <0,025 0,5
Diurao <(,025 0,1
Linurdo <0,025 0,1
Terbutilazina <0,025 0,1
Alfa Total <0,04
Beta Total <0,10
Dose Indicativa <0,10
Radao <10,0
Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a agua distribuida no Sistema de Abastecimento, estda em conformidade com
as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/07 de 27 de Agosto.




wipio de Sabrosa

MUNICIPIO DE SABROSA
Em cumprimento do estabelecido no Artigo 17° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Municipio de Sabrosa informa os
consumidores do Concelho os resultados obtidos nas andlises de demonstragio de conformidade com as normas de qualidade da
agua, relativamente ao 1.° trimestre de 2017. O plano de amostragem e andlise operado pelo MS, no Concetho de Sabrosa, &
estabelecido anualmente e inclui 15 Zonas de Abastecimento distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma
adequada cobertura. Todas as determinagdes s&o realizadas no total cumprimento das disposicoes legais constantes do Decreto-Lei
306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a paradmetros, frequéncia de amostragem e andlises, € métodos
1analitioos.
Sistema de Abastecimento de Provesende (ZA31)
N° de anilises Valor das analises
anuais previstas .
Parametros no PCQA % de andlises Méximo Minimo % de analises
realizadas no que cumprem Valor
R1 R2 ! trimestre a legislacdao | Paramétrico
6 2 1 100%
Parametros microbiolégicos
Escherichia coli (E. coli) 0 0 100% 0
Bactérias coliformes 0 0 0
Desinfetants residual 0.3 0,4
Aluminio <30 200
Aménio <0,02 0,5
Numero de colonias a 22 °C 0 s/ alt. Anormal
NUmero de colénias a 37 °C 1 s/ alt. Anormal
Condutividade 112 2500,0
Clostridium perfringens 0 0,000
Cor <2 20,0
pH 7 6,59
Ferro <50 200
Manganés <15 50
Nitratos <10 50,0
Nitritos <0,02 0,5
Oxidabilidade 4.9 - 5
Cheiro a 25°C <1 3
Sabor a 25°C <1 3
Turvagio <0,5 4,0
Antiménio <3,5 5
Arsénio <3 10
Benzeno <0,26 1
Benzo(a)pireno <0,005
Boro <0,3 1
Bromatos <5,0 10
Cadmio <1 5,0
Calcio <5
Chumbo <3 10
Cianetos <15 50
Cloretos 54
Cobre <0,01 2
Crémio <2 50
1,2 - dicloroetano <0,9 3
Dureza total <17
Enterococos 0 [
Fluoretos <0,1 1,5
Magnésio 3,2
Mercirio <0,20 1,00
Niquel <5 20
Hidrocarbonetos Aromaticos Paliciclicos (HAP) <0,010 0,1
Benzo(b)fluoranteno <0,010
Benzo(k)fluoranteno <0,010
Benzo(ghi) perileno <0,010 0,01
Indeno(1,2,3-cd)pirenc <0,010
Selénio <3 10
Cloretos
Tetracloroeteno <1,5
Tricloroeteno <15
Trihalometanos <5 100
Tricloroetano e tetracloroetano <1,5 10
Cloroformio <5
Bromoférmia <5
Dibromoclorometano <5
Bromodiclorometano <5
Saodio ] 200
Sulfatos <10 250
Pesticidas TOTAIS <0,025 0,1
Alrazina <0,025 0,1
Desetilalrazina <0,025 0,1
Desetilterbutilazina <0,025 0,1
MCPA <[1,025
Tebuconazole <0,025 0,1
Pesticidas total <0,025 0,5
Diurdo <0,025 0,1
Terbutilazina <0,025 0,1
Alfa Total <0,04
Beta Total <0,10
Dose Indicativa <0,10
Radéo <10,0
Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a dgua distribuida no Sistema de Abastecimento, esta em conformidade com

Ias normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/07 de 27 de agosto.




MUNICIPIO DE SABROSA
Em cumprimento do estabelecido no Artigo 17° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, 0 Municipio de Sabrosa informa os
consumidores do Concelho os resultados obtidos nas anélises de demonstragiio de conformidade com as normas de qualidade da
agua, relativamente ao 1.° trimestre de 2017. O plano de amostragem e andlise operado pelo MS, no Concelho de Sabrosa, é
estabelecido anualmente e inclui 15 Zonas de Abastecimento distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma
adequada cobertura. Todas as determinagbes séo realizadas no total cumprimento das disposi¢Bes legais constantes do Decreto-
Lei 306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a pardmetros, frequéncia de amostragem e andlises, e métodos
analiticos.
Sistema de Abastecimento de S. Cristovido/Carrasco (ZA32)
Ne de analises Valor das anéllses
anuais previstas no i " ;
Parametros PCQA % d? anélises Méximo Minimo % de andlises
realizadas no que cumprem Valor
R1 R2 ! trimestre a legislagao Paramétrico
] 2 1 100%
Parémetros microbiolégicos
Escherichia coli (E. coli) 0 0 100% [¢]
[Bactérias coliformes 0 0 0
Desinfetante residual 0,7 1,2
Aluminio 110 200
Amoénio <0,02 0,5
Numero de colénias a 22 °C 2 s/ alt. Anormal
Ndmero de coldnias a 37 °C 0 s/ alt. Anormal
Condutividade 93 2500,0
Clostridium perfringens 0 0,000
Cor 3 20,0
pH 7.4 6,5-9
Ferro <50 200
Manganés <15 50
Nitratos <10 50,0
Nitritos <0,02 - 0,5
Oxidabilidade 3,5 5
Cheiro a 25°C <1 3
Sabor a 25°C <1 3
Turvagdo 0,7 4,0
Antiménio <3,5 5
Arsénia 4 10
Benzeno <0,26 1
Benzo(a)pireno <0,005
Boro <0,3 1
Bromatos <5 10
Cadmio <1 5,0
Calcio <5
Chumbo <3 10
Cianetos <15 50
Cloretos 63
Cobre <0,01 2
Crémio <2 50
1,2 — dicloroetano <0,9 3
Dureza total <17
Enterococos 0 0
Fluoretos <0,1 1,5
Magnésio 3
Mercurio <0,20 1,00
Niguel <5 20
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP) <0,010 0,1
Benzo(b)fluoranteno <0,010
Benzo!k)fluoranteno <0,010
Benzo(ghi) perileno <0,010 0,01
Indeno(1,2,3-cd)pireno <0,010
Selénio <3 10
Cloretos
Tetraclorosteno <1,5
Tricloroetenc <1,5
Trihalometanos <5 100
Tricloroetano e tetracl 10 <1,5 10
Cloroférmio <5
Bromoférmio <5
Dibromociorometano <5
Bromodiclorometano <5
Sodio E] 200
Sulfatos <10 250
Pesticidas TOTAIS <0,025 0,1
Atrazina <0,025 0,1
Desetilatrazina <0,025 0,1
Desetiterbutilazina <0,02 0,1
MCPA <0025
Tebuconazole <0,025 0,1
Pesticidas total <0,025 0,5
Diurdo <0,025 0,1
Linurdo <0,025 0,1
Terbutilazina <0,025 0,1
Alfa Total <0,04
Beta Total <0,10
Dose Indicativa <0,10
Radao <10,0
Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a &gua distribuida no Sistema de Abastecimento, estd em conformidade
com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/07 de 27 de agosto.




MUNICIPIO DE SABROSA
Em cumprimento do estabelecido no Artigo 17° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Municipio de Sabrosa informa os
consumidores do Concelho os resultados obtidos nas analises de demonstragéo de conformidade com as normas de qualidade da
agua, relativamente ao 1.° trimestre de 2017. O plano de amostragem e andlise operado pelo MS, no Concelho de Sabrosa, é
estabelecido anualmente e inclui 15 Zonas de Abastecimento distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma
adequada cobertura. Todas as determinagGes séo realizadas no total cumprimento das disposigdes legais constantes do Decreto-
Lei 306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a pardmetros, frequéncia de amostragem e analises, e métodos
analiticos. 1
Sistema de Abastecimento de Vilarinho S. Roméio (ZA42)
N° de analises Valor das anilises
anuals previstas no .
Pariametros PCQA % d? andlises Méximo Minimo % de andlises
realizadas no que cumprem Valor
R1 R2 ! trimestre a leglslagdo Paramétrico
6 2 1 100%
Escherichia coli (E. coli) 0 0 100% 0
Bactérias coliformes 0 0 0
Desinfetante residual 0,4 0,2
Aluminio 40 200
Amdnio <0,02 0,5
Numero de coibnias a 22 °C 0 s/ alt. Anormal
Nimero de caldnias a 37 °C 1 s/ alt. Anormal
Condutividade 132 2500,0
Clostridium perfringens 0 0,000
Cor <2 20,0
pH 7.3 6,5-9
Ferro <50 200
Manganés <15 50
Nitratos <10 50,0
Nitritos <0,02 0,5
Oxidabilidade 4 - 5
Cheiro a 25°C <1 3
Sabor a 25°C <1 3
Turvagao <0,5 4,0
Antiménio <3,5 5
Arsénio <3 10
Benzeno <0,26 1
Benzo(a)pireno <0,005
Boro <0,3 1
2 Bromatos <5 10
£ Cadmio <1 50
& Calcio 9
L4
P Chumbo <3 10
;: Cianetos <15 50
P Cloretos 59
Cobre <0,01 2
Crémio <2 50
1,2 — dicloroetano <0,9 3
Dureza total 45
Enterococos [1] 0
Fluorstos <0,1 1,5
Magnésio 54
Mercirio <0,20 1,00
Niquet <5 20
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP) <0,010 0,1
Benzo(b)fluoranteno <0,010
Benzo{k)fluoranteno <0,010
|Benzo(ghi) perileno <0,010 0,01
Indeno(1,2,3-cd)pireno <0,010
Selénio <3 10
Cloretos
Tetracloroeteno <1,5
Tricloroeteno <1,5
Trihalometanos <5 100
Tricloroetano e tetracloroetano <1,5 10
Cloroférmio <5
Bromoférmio <5
Dibromoclorometano <5
Bromodiclorometano <5
Sodio 10 200
Sulfatos <10 250
Pesticidas TOTAIS <0025 0,1
Atrazina <0,025 0,1
Desetilatrazina <0,025 0.1
Desetilterbutilazina <0,025 0,1
MCPA <0,025 0,1
Pesticidas total <0,025 0,5
Diurdo <0,025 0,1
Linurdo <0,025 0,1
Terbutilazina <(,025 100% 0,1
Alfa Total <0,04
Beta Total <0,10
Dose Indicativa <0,10
Radao <10,0
Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a &gua distribuida no Sistema de Abastecimento, estd em conformidade
com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/07 de 27 de agosto.
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MUNICIPIO DE SABROSA

Sistema de Abastecimento da ATMAD - Alta (ZA43) - Vallegre - Zona Industrial de Sabrosa-

Em cumprimento do estabelecido no Artigo 17° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Municipio de Sabrosa informa os { /
consumidores do Concelho os resultados obtidos nas andlises de demonstragio de conformidade com as normas de qualidade da J
agua, relativamente ao 1.° trimestre de 2017. O plano de amostragem e andlise operado pelo MS, no Concelho de Sabrosa, &
estabelecido anualmente e inclui 15 Zonas de Abastecimento distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma Iy
adequada cobertura. Todas as determinagdes sdo realizadas no total cumprimento das disposigdes legais constantes do Decreto-Lei L
306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a pardmetros, frequéncia de amostragem e anélises, e métodos

=

N° de andlises

Valor das andlises

anuais previstas
Parametros no PCQA % dt:: anélises Méximo Minimo % de anélises
realizadas no que cumprem Valor
R1 R2 ' trimestre a legislagdo Paramétrico
6 2 1 100%

Parametros og
Escherichia coli {E. coli) 0 100% 0
Bactérias coliformes 0 0
Desinfetante residual <0,1
Aluminio 35 200
Amonio <0,02 0,5
Numero de colénias a 22 °C 53 s/ alt. Anormal
Nimero de colénias a 37 °C 43 s/ alt. Anormal
Condutividade 89 2500,0
Clostridium perfringens 0 0,000
Cor <2 20,0
pH 7.5 6,5-9
[Ferro <50 200
Manganés <15 - 50
Nitratos 50,0
Nitritos <0,02 0,5
Oxidabilidade 2,5 5
Cheiro a 25°C <1 3
Sabor a 25°C <1 3
Turvagio <0,50 4,0
Antiménio 5
Arsénio 10
Benzeno 1
Benzo(a)pireno
Boro 1
Bromatos 10
Cadmio 5,0
Célcio 13 100%
Chumbo <3 10
Cianetos 50
Cloretos
Cobre 0,01 2
Crémio 50
1,2 — dicloroetano 3
Dureza total 32
Enterococos 0 0
Fluoretos 1,5
Magnésio <1,0
Mercuirio 1,00
Niguel <5 20
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP) 0,01 0,1
[Benzo(b)fiuorantenc <0010
Benzo(k)fiuoranteno <0,010
Benzo(ghi) perileno <0,010 0,01
Indeno(1,2,3-cd)pireno <0,010
Selénio 10
Cloretos
Tetracloroeteno
Tricloroeteno
Trihalometanos 33 100
Tricloroetanc e tetracloroetano 10
Cloroférmio 33
Bromoférmio <5
Dibromoclorometanc <5
Bromodiclorometano <5
Sédio 200
Sulfatos 250
Pesticidas individuais 0,1
Atrazina 0,1
Desetilatrazina 0,1
Desetiterbutilazina 0.1
Tebuconazole 0 0,1
Pesticidas total 0,5
Diurdo 0,1
Linurao 0,1
Terbutilazina 0,1
Alfa Total <0,04
Beta Total <0,10
Dose Indicativa <0,10
Radao <10,0

‘Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a 4gua distribuida no Sistema de Abastecimento, esta em conformidade com

:as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/07 de 27 de Agosto.



MUNICIPIO DE SABROSA
Em cumprimento do estabelecido no Artigo 17° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, 0 Municipio de Sabrosa informa os
consumidores do Concelho os resultados obtidos nas andlises de demonstragio de conformidade com as normas de qualidade da
agua, relativamente ao 1.° trimestre de 2017. O plano de amostragem e anélise operado pelo MS, no Concelho de Sabrosa, é
estabelecido anualmente e inclui 15 Zonas de Abastecimento distribuidos na rede de abastecimento de fortna a se obter uma
adequada cobertura. Todas as determinagoes sdo realizadas no total cumprimento das disposi¢cbes legais constantes do Decreto-
Lei 306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e anélises, e métodos|
analiticos. | B!
L™
Sistema de Abastecimento de Gouvaes do Douro 2 (ZA6) UG
N° de anélises Valor das andlises
anuais previstas no
Parametros PCQA % dt_; anélises Maximo Minimo % de anélises
realizadas no que cumprem Valor
R1 R2 ( trimestre a legislagd Paramétrico
3 2 1 100%
Parimetros blolagi
Escherichia coli (E. coli) 0 0 100% 0
Bactérias coliformes 0 0 0
Desinfetante residual 0,3 0,1
Aluminio 56 200
Amonio <0,02 0,5
Numero de coldnias a 22 °C 3 s/ alt. Anormal
Numero de colénias a 37 °C 0 s/ alt. Anormal
Condutividade 92 2500,0
Clostridium perfringens 0 0,000
Cor <2 20,0
pH 7.3 6,69
Ferro <50 200
Manrganés <15 50
Nitratos <10 50,0
Niiritos <0,02 - 0,5
Oxidabilidade 1,7 5
Cheiro a 25°C <1 3
Sabor a 25°C <1 3
Turvagio <0,5 4,0
Antimdnio <3,5 5
Arsénic <3 10
Benzeno <0,26 1
Benzo{a)pireno <0,005
Boro <0,3 1
2 Bromatos <5 10
5 Cadmio <1 50
& Caicio 6
£ Chumbo <3 10
Cianetos <15 50
cloretos 49
Cobre <0,01 2
Crdmio <2 50
1,2 — dicloroetano <0,9 3
Dureza total 31
Enterococos 0 0
Fluoretos <0,20 1,5
Magnésio 3,8
Merciirio <0,1 1,00
Niquel <5 20
Hidrocarbonetos Aromaticos Paliciclicos (HAP) <0,010! 0,1
Benzo{bjfluoranteno <0,010
Benzolkifluoranteno <0,010
Benzo(ghi) perileno <0,010 0,01
Indeno(1,2,3-cd}pireno <0,010
Selénio <3 10
Cloretos
Tetracloroeteno <1,5
Tricloroeteno <1,5
Trihalometanos <5 100
Tricloroetano e tetracloroetano <1,5 10
Cloroiormio <5
Bromofirmio <5
Dibromoclorometano <5
Bromodiclorometano <5
Sédio <5 200
Sulfatos <10 250
Pesticidas TOTAIS <0,025 0,1
Atrazina <0,025 0,1
Desetilatrazina <0,025 0,1
Desetilterbutilazina <0,025 0,1
MCPA <0,025
Tebuconazole <0,025 0,1
Pesticidas total <0,025 0,5
Diurao <0,025 0,1
Linurao <0,025 0,1
Terbutilazina <0,025 0,1
Alfa Total <0,04
Beta Total <0,10
Dose Indicativa <0,10
Radao 17,2
Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a agua distribuida no Sistema de Abastecimento, estd em conformidade
com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/07 de 27 de agosto.
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Em cumprimento do estabelecido no Artigo 17° do Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, o Municipio de Sabrosa informa os
consumidores do Concelho os resultados obtidos nas andlises de demonstracéo de conformidade com as normas de qualidade da
agua, relativamente ao 1.° trimestre de 2017. O plano de amostragem e andlise operado pelo MS, no Concelho de Sabrosa, &
estabelecido anualmente e inclui 15 Zonas de Abastecimento distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma
adequada cobertura. Todas as determinagdes sdo realizadas no total cumprimento das disposigbes legais constantes do Decreto-Lei
306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amosfragem e andlises, e métodos
analiticos.

istema de Abastecimento da ATMAD - Alta (ZA43) -Sonia Elisabete Fonseca- Celeirés do Dour{

N° de andlises Valor das andlises
anuais previstas no
Parametros PCQA % d:z andlises Méiximo Minimo % de anélises
realizadas no que cumprem Valor
R1 R2 | trimestre a legislagdo Paramétrico
[ 2 1 100%

Parimetros microbiolégicos
Escherichia coli (E. coli) 0 100% [¢]
Bactérias coliformes 0 0
Desinfetante residual <0,1
Aluminio 200
Aménio 0,5
Numero de colénias a 22 °C s/ alt. Anormal
Nimero de colbnias a 37 °C s/ alt. Anormal
Condutividade 2500,0
Clostridium perfringens 0,000
Cor 20,0
pH 6,5-9
Ferro 200
Manganés - 50
Nitratos 50,0
Nitritos 0,5
Oxidabilidade 5
Cheirc a 25°C 3
Sabor a 25°C 3
Turvagdo 4,0
Antiménio 5
Arsénio 10
Benzeno 1
Benzo(a)pireno
Boro 1
Bromatos 10
Céadmio 5,0
Calcio 100%
Chumbo 10
Cianetos 50
Cloretos
Cabre 2
Crémio 50
1,2 — dicloroetano 3
Dureza total
Enterococos 0
Fluoretos 1.5
Magnésio
Mercurio 1,00
Nique! 20
Hidrocarbonetos Aromalicos Policiclicos (HAP) 0,1
Benzo(b)fiuoranteno
Benzo(k)fluoranteno
Benzo(ghi) perileno 0.01
Indeno(1,2,3-cd)pirenc
Selénio 10
Cloretos
Tetraclorceteno
Triclorosteno
Trihalometanos 100
Tricloroetano e tetracloroetano 10
Cloroférmio
Bromoférmio
Dibromoclorometano
Bromodiclorometana
Sédio 200
Sulfatos 250
Pesticidas individuais 0,1
Atrazina 0,1
Desetilatrazina 0,1
Desetilterbutilazina 0,1
Tebuconazole 0,1
Pesticidas total 0,5
Diurdo 0,1
Linurdo 0,1
Terbutilazina 0,1
Alfa Total
Beta Total
Dose Indicativa
Radéo

Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a &gua distribuida no Sistema de Abastecimento, esta em conformidade com
as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/07 de 27 de Agosto.



